CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

N 255/“/ 09,02 2022

DOCUMENTATIE TEHNICA

Servicii de verificare, incdrcare/ inlocuirea incarcaturii, reparare, vopsire, etichetare, sigilare
stingatoare de incendiu, golire stingatoare si dezafectare stingatoare propuse la casare - 48 luni

Servicii de verificare, intretinere si reparare hidranti interiori, statii de pompare aferente hidrantilor
si piese de schimb hidranti - 48 luni

1. INTRODUCERE

Documentatia tehnica face parte integrantd din documentatia de atribuire §i constituie ansamblul cerintelor
pe baza cirora se elaboreazd de citre ficcare ofertant propunetea tehnicd.
In cadrul acestei proceduri, Directia Generala de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Sector

2 indeplineste rolul de Autoritate contractantd, respectiv Autoritatea contractantd in cadrul Contractulut.

Pentru scopul prezentet sectiuni a Documentatici de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol
din Documentatia Tehnica $i nespecificati explicit in alt capitol, trebuie interpretati ca fiind mentionatd in
toate capitolele unde se considerd de catre Ofertant cd aceasta frebuia menfionatd pentru asigurarea

indephnirit obiectului Contractulul

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul acordului cadru/ contractului il reprezinta prestarea de Servicii de verificare, incarcare/
inlocuirea incarcaturii, reparare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu, golire
stingatoare si dezafectare stingatoare propuse la casare si servicii de verificare, intretinere si
reparate hidranti interiori, statii de pompatre aferente hidrantilor si piese de schimb hidranti
interiori.

Obiectul achizitiel prezentata in documentatia tehnica il constituie obligatille si raspunderile ce revin
contractantilor conform reglementarilor in vigoare privind executarea serviciilor de verificare, incarcare/
inlocuirea incarcaturii, reparare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu, golire stingatoare si
dezatectare stingatoare propuse la casare si servicii de verificare, intretinere si reparare hidranti intetiori, statii
de pompare aferente hidrantilor si piese de schimb hidranti, avand ca scop functionarea in conditii de
siguranta a acestora, conform normativelor tehnice si prescriptiilor in domeniul situatiilor de urgenta: Legea
nr. 307/ 2006 privind apirarea impotriva incendiilor, OMAI nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor
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tehnice privind utilizarea, verificarea, relncilrcarea, repararea §i scoaterea din uz a stingitoarelor de incendin
si Ordinul nr. 6026/2018 pentru modificarea $i completarea reglementiri tehnice "Normativ privind
securitatea la incendin a constructiilor, Partea a Il-a - Instalatii de stingere", indicativ P 118/2-2013.

LOT 1: Servicii de verificare, incdrcare/ inlocuirea incarcaturdi, reparare, vopsire, etichetare, sigilate
stingatoare de incendiu, golite stingatoare si dezafectare stingatoare propuse la casare - 48 Iuni

Anexa 11 - Descrierea serviciilor de verificare, incdrcare/ inlocuirea incarcaturii, reparare, vopsite,
ctichetare, sigilare stingatoare de incendiu si servicii golive stingatoare si dezafectare stingatoare
propuse Ia casare

Anexa 2.1.1. - Cantitat minime si maxime pentru servicil de verificare, incircare/ inlocuirea incarcaturii,

reparare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu

Anexa 2.2.2. — Cantitati minime si maxime pentru servicii de golire stingatoate si dezafectare stingatoare
propuse la casare

Anexa 3.1.1. — Grafic de prestare servicii de verificare, Incircare/ inlocuirea incarcaturdi, reparare, vopsire,
etichetare, sigilate stingatoate de incendiu

Anexa 3.1.2 - Grafic de prestare servicii de golire stingatoare si dezafectare stingatoare propuse la casare

Anexa 4.1. - Lista cu locatii, adrese, persoane si date de contact pentru servicii de verificare, fncircare/
inlocuirea incarcaturii, reparare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendin s1 servicii de golire
stingatoare si dezafectare stingatoare propuse la casare

LOT 2: Servicii de veriffcare, intretinere si reparate hidranti interiori, statii de pompate aferente
hidrantilor si piese de schimb hidranti

Anexa 1.2, - Descrierea serviciilor de verificare, intretinere si reparare hidranti interioti, statii de
pompare aferente hidrantilor si piese de schimb hidranti intetioti

Anexa 2.2.1. - Cantitati minime si maxime pentru servicii de verificare, intretinere si reparare hidranti
interiord, statii de pompare aferente hidrantilor interiori

Anexa 2.2.2. - Cantitati minime si maxime pentru piese de schimb hidtanti interior si statii de pompate

Anexa 3.2.1. — Grafic de prestare servicii de verificare, intretinere si reparare hidranti intetiori, statii de
pompare aferente hidrantilor interiori

Anexa 3.2.2 - Grafic de prestare reparatii, inlocuire piese de schumb hidranti interiori

Anexa 4.2, - Lista cu locatii, adrese, persoane si date de contact pentru servicii de verificare, intretinere si

reparate hidrantl nterios, statil de pompare aferente hidrantilor si piese de schimb hidrant interior
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3. DURATA ACHIZITIEI
Perioada pentru care se soliciti achizitionarea serviciilor este de 48 luni

4. Procedura de deruleaza pe loturi: DA

5. MODIFICAREA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

5.1 Crice modificare a acordului-cadru se poate face prin act aditional §i numai in timpul petioadei
de executie a acordului cadru. Scopul actulud aditional trebuie si fie strins legat de acordul cadru initial.
Orice transfer intre linifle bugetate se poate face numai printr-un act aditional la acordul-cadru, indiferent
de procentul in care aceastd realocare este ceruti.

5.2.  Pe toatd pericada de derulare a contractului/acordului cadru, autoritatea contractantd isi rezetvi
dreptul sii suplimenteze sau si diminuweze cantititile previzute initial, conform prevedertlor legale in

vigoare, modificirile wrmind a fi comunicate §i prestatorului

6. DESCRIEREA SERVICIILOR
Descrierile serviciilor se regasesc in Anexa 1.1. si Anexa 1.2. la prezenta documentatie tehmnica.

7. CONDITII PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR, CALITATE SI RECEPTIE
7.1  ASIGURAREA PERSONALULUI CALIFICAT

7..1. Asigurareca personalului calificat pentru servicii de verificare, incircare/ inlocuirea
incarcaturii, reparare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu, golire a stingatoarelor si
dezafectare a stingatoarelor propuse la casare

- Servicille de wverificate, incircare/ inlocuitea incarcaturii, reparate, vopsire, etichetare, sigilare
stingatoare de incendiu vor fi efectnate numai de catre personal care detine certificat de competenta

profesionala in acest sens, respectiv pentru ocupatia operator in verificarea, reincarcarea si repararea
stingatoarelor de incendiu, cod COR 723306.

- Serviciile de golire a stingatoarelor si dezafectare a stingatoarclor propuse Ja casare vor fi efectuate
numai de catre personal care detine certificat de competenta profesionala in acest sens, respectiv
pentiu ocupatia operator in verificarea, reincatcarea sirepararea stingatoarelor de incendiu, cod COR
723306.

7.1.2. Asigurarea petsonalnlui calificat pentru servicii de verificare, intretinere si reparare hidrantd
intetriori, statii de pompare aferente hidrantilor si piese de schimb hidranti interior

- Serviciile de verificare, intretinere si reparare hidranti interiori, statif de pompare aferente hidrantilor
interiori vor fi efectuate numai de catre personal care detine certificat de competenta profesionala in

acest sens, respectiv pentru ocupatia operatot in verificarea, Intretinerea §i repararea instalafiilor

speciale de prevenire si stingere a incendiilor, cod COR 742104.
Sreada Olacd nr15 (fost 11-13), Sector 2, Bucureni
Tel: +(H02T) 252.32.02; Pax: +{4H121) 252.22.17
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- Serviciile reparatii, inlocuire piese de schimb hidranti interiori vor i efectuate numai de catre
personal care detine certificat de competenta profesionala in acest sens, respectiv pentiu ocupatia
operator in tehnician pentru sisteme $i instalatii de limitare $i stingere a incendiilor, cod COR
742104.

7.2, PRESTAREA SERVICIILOR

»  Personalul desemnat va purta echipament de luciy, ecusoane cu numele si prenumele, in conformitate cu

>

v

nosmele de protectia muncii, tinuta personalului fiind decenta si curata.

Autoritatea contractanta nu impune un numar minim de personal, operatorul economic avand obligatia
de a dimensiona structura de personal necesara pentru indeplinirea contractului astfel incat sa-si
demonstreze capacitatea de a executa in mod corespunzator toate activitatile solicitate, conform
comenzilot, graficului de prestate si a programului de luctu indicat, cat si pentru solicitarile/ interventii
urgente.

Personalul propus de operatorul econommic va fi capabil si receptlioneze §i si rezolve solicitirile autoritafii
contractante In zilele uni, marti, miercuxi $ijoi intre orele 8:00 $i 16:30, iar vinerd intre orele 8:00 si 14:00,
dar prin exceptie de la acest program, serviciile pot fi solicitate si dupa ora 16,30 si in zilele de sambata
si/ san duminica la solicitarea autoritatii, in mod exceptional, in functie de specificul si necesitatile
locatiilor DGASPC Sector 2.

Serviciile se vor execufa pe baza de comanda ferma

Confirmarea comenzii $i programul penttu efectuarea serviciilor va fi stabilit de comun acord cn
responsabilul fiecirei locatii cu minim 24 ore Inzinte de data stabilitd penttu efectuarea setviciului

Va asigura persoana de contact pentru administrarea relatidor cu personalul autorititil contractante,
comunicirile §i solicitirile acestora;

Petsonalul ofertantului va pistra confidentialitatea datelor §i informatiitor la cate are acces pe durata
desfiaguriril activititilor solicitate prin contractul de achizitie sexvici.

Personalul va respecta regulile de acces in sediile autoritifii contractante.

Prestarea serviciilor se va face In conformitate cu legislatia privind protectia muncii, protectiei mediului
si fiscalititii ce se gisesc pe site-urile ministerelor de resort: www.mmssfro, www.mmediu.ro,

www.mfinante.ro etc,

7.3. CALITATEA SERVICIILOR

Prestatorul garanteaza calitatea serviciilor prestate piin buna functionare a echipamentelor de stingete a

incendiilor ce fac obiectul prezentel documentatii tehnice.

Garantia serviciilor prestate este de minim 12 huni,

In acest termen, prestatorul este obligat la remedierea, gratuita, a deficientelor constate la serviciile executate,

daca deficientele survenite in acest termen au legatura cu obiectul documentatiei tehnice si nu sunt cauzate

din culpa beneficiarului.
Pentru serviciile prestate, operatorul economic va ragpunde pentru viciile ascunse in termen de maxim 72

cre de la sesizatea acestora.

Serada Olsri ne 15 {fost 11-13), Seetor 2, Bucnreni
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7.4. RECEPTIA SERVICIILOR
7.4.1. Receptia setviciilor de verificare, incdrcare/ Inlocuitea incarcatutii, reparare, vopsire,
etichetare, sigilate stingatoare de incendiu, golire stingatoare si dezafectare stingatoare propuse
Ia casare

7.4.1.1. Receptia serviciilot de verificare, incircare/ inlocuitea incatcaturii, reparate, vopsire,
etichetare, sigilare stingatoare de incendiu se va face prin confirmarea executiei serviciilor, prin
semnates unui proces verbal de receptie, atat de teprezentantul centrului/ locatiei cat si de reprezentantul
socletatii prestatoare.

Receplia serviciilor se va face la sediile/ locafiile DGASPC Sector 2, de unde au fost ridicate stingitoarele.

»  Dupa prestarea fiecarui serviciu, operatorul economic va prezenta itapreuna cu procesele verbale

- originale, declaratii de conformitate si calitate pentru servicille prestate
Procesele verbale de executie a serviciilor vor fi intocmite de prestator pentru fiecare locatie in parte, in
trei exemplare originale (1 exemplar va ramane in locatie, 1 exemplar revine prestatotulud, 1 exemplar se
va atasa facturii), avand specificate in mod obligatoriu cel putin urmatoarele date:

a) locatia

b) data prestarii servicinlui

c) numar si tpul stingatoarelor verificate/ conforme

d) numat si dpul stingatoatelor verificate/ neconforme

e) recomandare de casare in cazul stingatoarelor neconforme

¢) nume si prenume in clar, semnitura persoanelor care au efectuat serviciile de verificare, incircare/

inlocuirea incarcaturit, reparare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu

£ nume si preoume In clar, semndtura persoanclor care au receptionat serviciile din fiecare locatie.
Dupa prestarea fiecarui servicin, factura — in otiginal, se aduce la sediul autoritatii contractante impreuna
cu urmatoarele documente:

I} Centralizatorul servicilor ce va cuprinde minim urmatoarele informati: locatii, numar de

stingatoare, tipul stingatoarelor, pretul unitar, valoarea totala a servictilor prestate

1T} Procesele verbal intocmite pentru fiecare locatle - original

I11) Declaratie de conformitate pentru serviciile prestate

IV) Certificat de garantie si calitate pentru servicitle prestate
Termenul de verificare a documentelor si de acceptare/ receptie a serviciilor este de 5 zile lucratoare.

7.4.1.2. Receptia serviciilor de golire a stingatoarelor si dezafectare a stingatoarelor propuse la
casare se va face prin confirmarea executiei serviciilor, prin semnarea umii proces verbal de casare, atat de
reprezentantul centrului/ locatiei cat si de teprezentantul societatii prestatoare.
Procesele vetbale de casate vor fi intocmite de prestator pentru fiecare locatie in parte, in trei exemplare
originale (1 exemplar va tamane in locatie, 1 exemplar revine prestatorului, 1 exemplar se va atasa facturii),
avand specificate in mod obligatoriu cel putin urmatoarele date:

a) locatia

b) data prestarit servicivlui
Byrads Olari v 35 (fose 13-13), Sector 2, Bucures
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¢) numar de stingatoare golite si dezafectate

d) tpul stingatoarelor golite si dezafectate

e} cantitatea de agent de stingere (kg)

f) nume si prenume in clar, semnitura persoanelor care au efectuat serviciile de golire a
stingatoarelor si dezafectare a stingatoarelor

g) nume si prenume In clar, semnituta reprezentantului DGASPC Sector 2 ce receptioneaza
procesul verbal de casare

» Dupa prestarea fiecatui setvicin, factura - in otiginal, se aduce la sediul autotitatii contractante
impreuna cu urmatoarele documente:

1. Centralizatorul servicilor ce va cuprinde minim urmatoarele informatii: locatii, numar de
stingatoare, tipul stingatoarelor, cantitatea de agent de stingere (kg), pretul unitar, valoarea
totala a serviciilor prestate

2. Procesele verbal de casare intocmite pentru flecare locatie - original

Termenul de verificare 2 documentelos si de acceptare/ receptie a serviciilor este de 5 zile luctatoare.
Componentele metalice din care sunt confectionate vor fi selectate si returnate in locatifle autoritati
contractante si vor face obiectul procedurii de valorificare a bunutilor, conform prevederilor H.G. 841/ 1995,
actualizara.

7.4.2. Receptia servicitlor de verificare, intretinere si reparare hidranti intetiori, statif de pompare
aferente hidrantilor

7.4.2.1, Receptia serviciilor de verificare si intretinere hidranti interiori si statii de pompate se va face
prin confirmarea executiei serviciilor, prin semnarea unui proces verhal de receptie, atat de reprezentantulul
centrului/ locariei cat si de teprezentantul societatii prestatoare.

Procesele verbale de executie a serviciilor vor fi intocmite de prestator pentru fiecare locatie in paite,
in trei exemplare originale (1 exemplat va ramane in locatie, 1 exemplar revine prestatorului, 1 exemplar se
va atasa facturii), pentru fiecare serviciu prestat in parte, avand specificate in mod obligatoriu cel putin
urmatoarele date:

2) locatia

b) dp hidrant

¢) zomnain care este pozitionat hidranl

d) data prestarii serviciulud

€) petioada de valabilitate a verificarii

f) observatii (se vor completa, dupi caz, recomandirile de preventie sau alte informatii considerate

utile pentrn a mentine hidrantii in parametrii optimi)

g} name st prenume in clar, semnétura persoanelor care au efectuat servicide de vertficare hidrant,

h) mume si prenume in clar, semndtura persoanelor care au supravegheat, verificat §i receptionat

“serviciile din fiecare locatie.

Sreada Olaei ne A5 {fose 1-13), Secrar 2, Bucnresti
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Dupa prestarea fiecarui setviciu, factura se aduce la sediul autoritatii contractante impreuna cu urmatoarele
documente:

- Centralizatorul interventillor ce va cuprinde minim urmatoarele informatii: locatii, denumire piesa
schimbata.

- Procesele verbale/ locatie - original

7.4.2.2 Receptia lucrarilor de reparatii pentru hidranti interiori, statii de pompare aferente
hidrantilor

In cazul aparivei unei defectiuni la unul din hidranti sau statie de pompare, prestatorul se va ocupa de
remedierea defectiunii penttu a readuce echipamentul la starea de funtionare, reparand si inlocuind
componentele dupa cum este necesar.

Daca dupa efectuatea verificarilor se constatd necesitatea inlocuitii unor piese sau completarea celor care
lipsesc, prestatorul va informa in scris beneficiarul despre deficientele constatate si misurile de remediere ce

se impun printr-un raport de constatare.

Procesul de inlocuire a pieselor va respecta instructiunile si prescriptiile tehnice in vigoare cat §i cele emise
de producitor. Inlocuirea unor subansamble se va face numai cu piese §i echipamente originale, produse de
producatorul echipamentului sau de producitori autorizati §i se vor respecta instructiunile §i prescriptiile
tehinice indicate de producator.

Operatorul econotnic are obligatia de a garanta faptul ca reparatiile sunt executate conform normelos tehnice
in vigoare care nu conduc la modificarea caracteristicilor tehnice si de calitate a instalatiilor.

Manopera pentru inlocuirea pieselor de schimb este inclusa in pretul serviciilor de mentenanta, mdiferent
cate defectiuni se vor produce.
Prestatorul va asigura inlocuitea pieselor defecte si se va asigura mentenanta preventiva conform
recomandarilor din cartile tehnice ale echipamentelos.
Pentru piesele de schimb ce trebuiesc Inlocuite §i care se regisesc In Anexa 2.2.2, operatorul econommnic va
Intocmd §i va transmite citre autotitatea contractantd in maxim 5 zile lucratoare, un deviz de reparatii care
va cuprinde minim urmatoarele date:

- Locatia unde este amplasat hidrantul sau statia de pompare

- Data constatirii defectiunii

- Constatarea piesei/pieselor defecte

- Lista de piese necesare pentru efectuatea reparatitlor cu preturile aferente.

- Intervalul de timp necesar inlocuirii
Verificarea finald a functionalititii hidrantului sau statiei de pompare se va face prin efectnarea probelor de
functionare In gol si in sarcini §i aducerea Iui la capacitatea de funcfionare intfald.

Pentru piesele inlocuite, garantia va fi in conformitate cu garantia specificata de producator. Garantia
acordata de catre operatorul economic nu poate fi mai mica de cat garanfia oferita de producatorul i va fi
de minim 12 luni.

Secada Olwri 013 (fost 11-13), Sector 2, Ducuresti
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Garantia lnerdrii nu poate sa fie mai micd de cat garantia piesei inlocuite.
Activitatile vor fi desfisurate de personal calificat (tehnicient specializati, personal cu experien{i practici In
domentu, etc)

8. DOCUMENTE CARE VOR INSOTI OFERTA TEHNICA:

8.1. In propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta descrierea detaltata a servicilor ofertate, precum si
alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

8.2, Prin propunerea tehnicd, in ceea ce priveSte descrierea tehnicé a serviciilor, ofertantii vor trebui si
intocmeascd un tabel in care vor fi prezentate comparativ serviciile solicitate de autoritatea conttactanta cu
serviciile propuse de operatorul economic

8.3. Se va prezenta declarafie pe proprie rispundere privind respectarea legislatiei in vigoare privind

protectia muncii, protectia mediului si fiscalitatea (wow.mmssf.ro, www.mimediu.ro, www.mfinante.ro).

8.4. Ofertantul va prezenta in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia s-a tinut cont de obligatiile

referitoare la conditiile de Securitate si Sanatate in Munca

8.5. Ofertantul trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu si cumulative urmatoarele cerinte:
8.5.1. Sa aiba personal calificat in domeniul verificarii, intretinerii si reparatillor instalatiilor
echipamentelor de stingere a incendiilor
8.5.2. Sa fie autorizat ISU pentru servicille ce fac obiectul prezentei documentatil si pentru care
depune oferta

Pentru a dovedi modul de indeplinire a acestot conditii, operatorul economic va prezenta:

s Copie autorizarii ,,conform cu originalul,, valabili la depunerea ofertelor si emisi de Inspectoratul General

penttu Situafii de Urgentd privind deeptul de a efectua setvicii de verificare/ intretinere/ reparate a mijloacelor
de stingere a incendiilor, pentru care depune oferta, specificate in documentatia tehnica.

® In situatia In care, autorizatia expird pe perioada deruldrii acordului — cadru, prestatorul isi ia angajamentul

de prelungire a autorizatiei §i de prezentare a documentului reinoit.

8.6.  Operatorul economic va prezenta lista personalulud desemunat pentru prestarea serviciilor si copii ale
certificatelor de competente pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei documentatii

9. LEGISLATIE:

e Legea nr. 307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare

Ordinul nr. 163/ 2007 pentru aprobatea Nomelor generale de aparare impotriva incendiilot, cu
modificatiie si completarile ulterioare

Serada Qlac o3 (Jost H-13), Sector 2, Bucaresti
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Otrdinul nr. 87/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueazi lucriri
in domeniul apéririi impotriva incendiilor, actualizat, cu modificarile si completatile ulterioare
Ordinul nr. 138/ 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea,
reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu, cu modificarile si
completarile ulterioare

Ordinul nr. 6026/ 2018 pentru modificarea Si completarea reglementdrii tehnice "Normativ
ptivind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere", indicativ
P 118/2-2013, aprobatd prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltirii regionale Si

administratiei publice, nr. 2463 /2013, cu modificarile si completarile ulterioare

Ing. Ana Lixandru

Director Directia Administfativ

s
Ing. ina NEGRU
Sef E;,\ \yéin_istra fiv Luminita Ghjb;: spector specialitate
Andrei Raduleg Inspector Specialitate

Strada Olaei nr 15 (fost 11-13), Sector 2, Bucureyti
Tel: +(3021) 252.22.02; Fax: +(4021) 2822217
Eimail: socialli social2.ro
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA §I
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 1.1 - Descrierea sexvicitlor de vetificare, incdrcare/ inlocuirea incarcatutii, reparare, vopsire,
etichetare, sigilare stingatoare de incendiu si servicii golire stingatoare si dezafectare stingatoare
propuse Ia casare

LOT 1: Servicii de verificars, incdrearef inlocirea incarcaturii, reparare, wopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendin
5 sevicii golire stingatoare 5t dexafectare stingatoare propuse la casare, 48 fant

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, penten organizarea si desfagurarea activitatilor de aparare impotriva
incendiilor, precum si la echiparea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, trebuie avut in vedere
faptul ca, stingatoarele de incendiu se vetifica anual dupa prima reincarcare, iar operatiunea de reincarcare
se cfectueaza dupa fiecare utilizate, la expirarea petioadei de wvalabilitate acordate de producatorul
stingatornhui de incendin, la cel mult 3 ani de la prima reincarcare si ozi de cate ori se constata scaderea masei
Incarcaturii sub toleranta de umplere precizata in standardele aplicabile.

Achizitia acestor servicii este necesara si oportuna pentru a asigura respectarea cerintelor legale in vigoare,

astfel cum rezulta din:
e Legea nr. 307/2006 privind apararea immpotriva incendiilot, cu completarile si medificarile ulterioare
e OMAL nt. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

¢ OMAL nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizatea, verificatea,
reincarcates, reparatea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu.

Descrierea serviciilor

1. Servicii de verificare, incdrcare/ inlocuirea incarcarutii, reparare, vopsite, etichetate,
sigilare stingatoare de Incendiu

Avand in vedere prevederile art. 11 Cap. IV din O.M.A I nr. 138/2015 pentru aprobasrea Normelor tehnice
privind utilizarea, verificarea, teincarcarea, repararea si scoaterea din uzat stingatoarelor de incendm
»verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu trebuie sa se efectueze numai de catre
petsoane autorizate in conditile legii.

11.  Verificatea stingitoarelor de incendiu reprezinti un ansamblu de operativni efectuate de citre
petsonal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, in scopul de a conferi increderea ci
produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funclionale demonstrate la modelul
certificat $1 cd prezinti sigurantd in exploatare. In urma operatiunilor de verificare, stingitoarele de
incendiu trebuie si corespundi integral cu modelul certificat.

La preluarea stingitoarelor, prestatorul va proceda la verificarea functionalititii acestora, In prezenta unui
reprezentant al centrului/sediulul.
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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Operatiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingitor de incendiu, in functie de tipul acestuia,
sunt:
- Verificarea stirii generale a stingitoruiui
- Verificatea integrititi exterioare a recipientului stingdtoruhui (verificarea existenjei urmelor de
coroziune, lovituti, zgarietutd, Sanfuri, etc)
- Verificarea existentei monometrului §i a indicatiilor acestuia (se verifici dacd manometiul este fixat
pe stingitor, dacd acesta lucreaza liber $i dacd indicd presiunea in limite acceptabile)
- Verificarea furtunului/ duzelor de refulare/ pilnie (verificarea stirii de integtitate $i de functionare
a furtunului/ duzei de refulare; existenfa unor detetiorii, cripaturi, fisuti, sparturi).
- Verificarea stirii de incircare prin cintirire (cintirirea stingdtorului, compararea masei obfinuti cu
masa stingitorului gol la care se adaugi incircitura nominald).
Dupa efectuarea lucrarilor de verificare, prestatorul va marca prin aplicarea, la loc vizibil, etichete
autoadezive, care vor contine inscriptionari cu urmatoarele informatii: denumirea si sigla prestatorulud,
data efectuarii verificarii/ reincarcarii/ repararii, luna si anul la care trebuie efectuata urmatoarea
verificare, caracteristicile fiecarui stingator care trebuie sa corespunda cu cele constructive, instrunctiuni de

utilizare.

Stingatoarele vor fi ridicate de catre prestator de la locutile de amplasare (locatiile DGASPC Sector 2),

verificate si/ sau reparate si returnate institutiei noastre, tot la locurile de unde au fost ridicate.

In cazul stingitoarelor care nu mai corespund din punct de vedere tehnic standardelor in vigoare, firma
prestatoare va elibera certificate de constatare si propuneri pentru casare (in care se va consemna tipul
stingatorului, motivul casarii, etc) semnate si parafate.

1.2, Incircarea/ reincarcarea stingitoarelor

Inciccarea/ reincarcarea stingiitoarelor de incendin reprezintd un ansamblu de operatiuni efectuate
de ciitre personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, prin care un stingitor de
incendiu este repus In stare de functionare In urma descircdrii prin utilizare, descitcarii accidentale sau
ca urmare a epuizirii termenului normat

Tncircarea/ reincircarea este insotitf in mod obligatoriu si de o verificare, cu scopul de a conferi
incredetea ci produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcfionale
demonstrate de modelul certificat §1 ¢ prezinta siguranti in exploatare.

In urma operatiunilor de (re)incircare, prestatorul emite o declarafie de conformitate ptin care declari pe
propsia rispundete, ci stingdtoarele (re)incircate corespund. In cazul in care fn urma operativnilor de
{re)incircare se constati existenfa unor defectivni, se procedeazd, dupd caz, la remedierea acestora
conform operatiunilor de reparare sau la scoaterea din vz a stingdtotului de incendiu.

Incarcarea/ reincarcarea stingatorului se face numai cu agentul de stingere similar cu cel
original cu care a fost incarcat de producator si cu care a fost certificat.

Conform O.M.AL nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea,
teincarcatea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu, art. 20 alin. (3) ,In urma
Strada Olari 015 (Tost 11-13), Sector 2, Bucuresti

Tk +(4021) 232.22.02; Vs +H(0121) 232,227

Email: sociadi@social2re .
www.sacial.ro Pﬂgii’lﬂ. 2 d].l'.l. 5

Operatar dale cu caraeier persoal



DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SQOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

operatiunilor de reincatcare, prestatorul emite o declaratie de conformitate prin care declara pe propria
raspundere ca stingatoarele de incendin reincatcate corespund integral cu modelul certificat,,.

1.3. Etichetatea stingatoatelot se efectueaza in vederea recunoasterii usoare a datei efectuarii
verificarii/ incarcarii si a societatii care a efectuat operatiile respective.
Pentru marcare se vor aplica pe corpul stingatorului, la loe wizibil, etichete autoadezive, realizate din
material dutabil, care vor contine inscripfiondt care nu se pot Steige o perioada lungi de timp §i care vor
fi rezistente la agentii externi: nlei, api, praf, etc.
Modelul etichetei pentru verificarea, reincircarea sau repararea stingitoarelor de incendin va fi cel din
Anexa nr. 2 ]a Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reincércarea, repararea §i scoaterea dinuz a
stingfitoatelor aptobate ptin Ordinul MAI nr, 138/ 2015.

1.4.  Repararea stingatoarelor

Constatarea defectiunilor se realizeazd gratuit, inlocuind piesele/ consumabilele/ materialele ce nu mai
corespund si nu permit functionarea in siguranta a echipamentului.

Repararea stingdtoarelor de incendin reprezintd un ansamblu de operatiuni efectuate de citre personal de
specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, aplicabile unui stingitor la care au fost constatate

defecfiuni, pentru repunerea acestuia in stare de functionare.

Repararea are rolul de a conferi increderea ¢ produsul corespunde integral din punct de vedere al
caracteristicilor functionale demonstrate la modelul certificat §i ¢d prezintd siguranti in exploatare. Nu
face cbiectul reparitii, recipientul stingtoralui.

Lucrartle trebuie sa se realizeze in conformitate cu instructunile producatorulu stingatorulul de incendiu
si trebuie sa se utilizeze aceleasi mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta
producatorului stingatorului de incendin, precum si aceleasi piese de schimb conform modelului
cerfificar,,.

in urma operatiunilor de reparare, prestatorul emite o declatatie de conformitate prin care declari pe
propria rispundere ci stingitoarele de incendiu repatate corespund integral cu modelul certificat.

Operatiunile realizate pentru repararea unui stingitor de incendiu, In functie de tipul acestuia:

- Identificarea defectelot ce ttebuie Iliturate desfacerea fitingusilor de pe recipientul stingitorulu,
indepirrarea celor deteriorate §i Inlocuirea cu altele noi, recipientul stingfitorului nu face obiectul
repararii)

- Verificarea la presiune a recipientului stingdtorului (daci este cazul), a supapei si ansamblului furtun

- Asigurarea §i inlocuirea pieselor defecte. In sitwatia in care se constata necesitatea inlocuirii unor

piese defecte, acestea vor fi inlocuite de prestator, pretul pieselor fiind inclus in costul setviciilot.

- Reasamblatea stingitorulwi (refacerea montajulul §1 presurtzarea stingfitorulud)
Prestatorul agre obligatia de a garanta ca lucrarile executate prin contract, sunt de calitate, executate

conform normelor in vigoare, nemodificand caracteristicile tehnice si de calitate ale echipamentului.

Strada Olacl neds (fast 11-13), Sector 2, Bucuresti

Tel: +(4021) 252,22.02; Uax: +{4021) 252.22.17

Emnit social# rocialZro .
www.social2.oo Pagina 3din 5k
[T
% Opcrsllur daate et carscler i:crsun:s!




DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Garantia subansamblelor inlocuite va fi in conformitate cu garantia specificata de catre producator.
Garantia acordata de catre prestator, pentru toate piesele de schimb, nu poate fi mai mica decat garantia
acordata de catre producator.

o Termenul de garantie pentru reparatii stingitor va fi de minim 12 luni.

¢ Termenul de garantie pentru teparalii cu inlocuire de piese va fi de minim 12 luni.

2. Servicii de golite stingatoare st dezafectare stingatoare propuse la casare

Serviciile de golire stingatoare si dezafectare stingatoare propuse la casate se presteaza conform Normelor
tehnice privind utilizatea, verificarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din vz a stingatoarelor de incendiu —
ordinul 138/ 2015 si cerintelor tehnice privind utlizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate sub presiune — Prescriptia tehnica PT C5 — 2003.

Conform prevederior art. 25 din Ordinul M.A.L nx. 138/ 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind utilizatea, reincarcarea, reparatrea si scoaterea din uz a stingatoarelor: urmdtoatele stingitoare
de incendiv sunt considerate depiagite $i nu se mai admit la utilizare maximum 6 luni de la data intrérd In
vigoare a prezentelor norme tehnice, urmind ca dupid aceastd pericadi si fie casate:

a) de tip "soda acid";

b) cu spumi chimici;

) cu clorobromometan sau tetracloturi de carbon;

d) de unici folosin{d mai vechi de 5 ani;

e) care functioneazi prin risturnare;

f) cn recipient din cupru sau alami imbinate prin sudurd moale/lipite san nituire;

g) cu recipient din ofel imbinate prin nituire;

h) pentru care nu se mai gisesc plese originale.

Conform art. 26 alin. {1) Sting#toarele de incendiu portabile $i mobile considerate atipice fatd de standardele
aplicabile, precum G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10 se mai admit Ia utilizare maximum 2 ani de la
data intririi In vigoare a prezentelor norme tehnice, wrméind ca dupi aceasti perioadid si fie casate, alin.
(2) Stingitoatele la care nu se poate identifica agentul de stingere otiginal cu care au fost incircate de ciitre
producitor §i certificate nu se mai admit la utilizare, urméind a fi casate, far art. 27 la alin. (1) se prevede ca
Stingitoarele de incendiu de unici folosinti, altele decit cele cu agent curat, trebuie descircate §i scoase din
uz In maximum 5 ani de la data fabricdrii, marcatd pe cotpul stingitorukui, (2) Stingitoarele de incendiu de
unici folosintd cu agent curat trebuie scoase din uz §i trimise citre un centru de reciclare pentru recuperarea
agentului curat in maximum 5 ani de la data fabricarii, marcatd pe corpul stingitorului.

Stingatoarele de incendiu vor fi demontate si dezasamblate, iar componentele din care sunt confectionate vor

fi selectate si reciclate in functie de materialul respectiv.
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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S1 PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Componentele metalice din cate sunt confectionate vor fi selectate si returnate in locatile autoritatii
contractante sivor face obiectul procedurii de valotificare a bunurilor, conform prevederilor H.G. 841/ 1995,
actualizata.

Inainte de distrugere se vor demonta robinetele si se va asigura golirea completa a recipientelor mobile.
Agentul de stingere va fi colectat si neutralizat la firmele de profil. In urma acestei activitati, operatorul
economic va emite un certificat de neutralizare pentru cantitatea de agent de stingere primit, care va fi inmanat
autoritatii contractante.

Distrugerea recipientelor butelii se va face prin taiere astfel incat sa nu mai fie posibila utilizarea acestora.
Procesul verbal intocmit va contine seriile recipientelor butelit distruse.

Copii ale proceselor verbale ale comisiei transmise la ISCIR-INSPECT IT, vor fi inainte si DGASPC Sector
2

La finalul demersului, prestatorul va intocmi procese — verbale de casare, in 3 exemplare: 1 exemplar va
fi inmanat reprezentatului centrului/ locatiei, 1 exemplar va ramane operatorului economic si 1 exemplar va
fi atasat facturii, impreuna cu un certificat de neutralizare pentru cantitatea de agent de stingere primit,
care va fi transmis, de asemenea, beneficiarului (centtu/ cresa/ sediu DGASPC Sector 2).

Operatiunile de golire a stingatoarelor si de scoatere din uz a stingatoarelor se va face cu respectarea cerintelor

de mediu.

Ing. Ana LIXANDRU
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 2.11. - Cantitati minime si maxime pentru servicii de verificare, incdrcare/ inlocuirea
incarcaturii, reparare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu: 48 luni

Nr Tip stingator Cantitate minima/ 48 luni | Cantitate maxima/ 48 luni
crt

1 | Stingator tip P 1 3 50
2 | Stingator tip P 2 8 120
3 | Stingator tip P 3 3 40
4 | Sungator tip P6 139 2090
5 | Sungator tip P 9 1 5

6 | Stingator tip G 2 | 20
7 | Stingator tip SM 6 1 5

Ing. Ana LIXANDRU
Director Directia Adminis "

ing, ina NEGRU

Sef sergdiu Administrativ

Luminitaf GHIBA

&

Inspector tcialitate
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Anexa 2.2.2. — Cantitati minime si maxime pentru servicii de golite stingatoare si dezafectare

stingatoare propuse Ia casare: 48 luni

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Nr Tip stingator Cantitate Cantitate

crt minima/ 48 luni | maxima/ 48 luni

1 | Sungator tip P 6 45 540

2 | Stingator tip P 3 1 8
Stingator tip G 3 L 4

3 | Agent de stingere rezultat in urma golirii 276 3276
stingatoarelor scoase din uz (propuse la
casare)

Ing. Ana LIXANDRU

Director Directia Adminisgrativ

a NEGRU

Strada Mari ne15 (fost 11-13), Sector 2, Bucuresti
Tels +(3021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.2217
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 3.1.1. - Grafic de prestare servicii de verificare, Incircare/ inlocuirea incarcatutii, reparare, vopsite,
etichetare, sigilare stingatoare de incendiu, 48 Juni

Serviciile de vetificare, inciitcare/ inlocuirea incarcaturii, reparare, vopsire, etichetare, sigilate stingatoare
de incendiu se vor presta in maxim 10 zile de la data primirii comenzii de catre operatorul econormic

contractant.

Rdfasat, sunt presentate lermenele de expirare a valabilitatii serviviilor de vertficare, fncdreare/ inlpewirea incavealust, reparare,
vapsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendin, pentra ansel 2022.

Ing. Ana Lixandr

Director Direc;ia Adminisirativ
,

GRU

g Administrativ

Swada Olast urd5 (fost L-13), Sector 2, Bucurest
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Termenele la care expira setviciile de verificare, ncircare/ inlocuitea incarcaturii, reparare,

vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu tip P 1

Locatie fulie octombrie total

PARC AU TO - OLARI 15 3 1 4

PARC AU TO - PANTELIMON 301 6 6
Total stingatoare tip P 1 10

Tetmenele la care expita serviciile de vetificare, incircare/ inlocuirea incarcaturdi, reparare, vopsire,

etichetate, sigilare stingatoare de incendiu tip I' 2

Locatie iunie inlie decembrie total

PARC AUTO - OLARI 15 2 4 2 8

PARC AU TO - SOS PANTELIMON NR 301 6 1 9 16
Toral stingatoare tip P2 24

I‘;\_,L.'muanelni: la care expira serviciile de verificate, incircare/ inlocuirea incarcaturii, reparare, vopsire,

etichetare, sigilare stingatoare de incendiu tip I 3

Locatie iunie iulie decembrie total

Stt Balotulni nr 42 Corp A 3 3

Str Olati nx 15 1 1

PARC AUTO - OLARI 15 1 2 3

PARC AUTO - PANTELIMON 301 1 1
Total stingatoare tip P 3 8
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Termenele la cate expira serviciile de verificare, incircare/ inlocuirea incarcaturii, reparare,
vopsire, ctichetare, sigilare stingatoate de incendiu tip P 9

Locatie

anie

total

Str Anstrului nr 37

Total stingatoare tip P J

Termenele la care expira serviciile de verificare, incircare/ inlocuirea incarcaturii, reparare,
vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu tip G 2

N

Locatie iunie septembrie |decembrie |total
Str Austrului nr 37 1
Str Ripiceni nt 6 A 1
St Balotului nr 42 Corp B+C 1
Total stingatoare tip G2 4

Termenele la care expira serviciile de verificare, incircare/ inlocuirea incarcatutdi, reparare,
vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu tip G 3

Locatie

ianuatie

total

Str Viitoruhi nr 52-54

4 4

Total stingatoare tip G 3

4

Termenele la care expira serviciile de vetificare, incircare/ inlocuitea incarcaturii, reparare,
vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu tip SM 6

Locatie

septembrie

total

Str Ripiceni nr 6 A

1 1

Total stingatoare tip SM 6
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Anexa 3.1.2. - Geafic de prestare servicii de golire stingatoare si dezafectare stingatoare propuse la casare,
48 luni

Setviciile de golire stingatoare si dezafectare stingatoare propuse la casare se vor presta in maxim 10 zile de
la data primirii comenzii de catre operatorul economic contractant.

Ing. Ana Lixandra

Directot Directia Adminigtgativ

Lurninita Ghiba

Inspector Bpecialitate

AT
4
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Anexa 4.1, — Locatii, petsoane si date de contact

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Nz Locatia Persoana de contact Date de contact
crt

1 | Stz. Avstrului ar 37 Negrus Monica 0724 568 323
2 Str. Oituz nt 9 Dora Dumitru 0741 129 934
3 | Str. Tratan nr 144 Mariana Sontea 0769 948 173
4 | Str. Aaron Flodan nt. 5 Irina Tordachita 0723 890 767
5 | Su. Gheorghe Serban nr 7 A Constantina Toader | 0786 273 118
6 | Sir. Ripiceni nt 6 A Mariana Ionescu 0723 188 964
7 | Str. Caroteni nr 21 - 23 Robert Stancin 0754 765 278
8 | Str. Viitorului nr 52-54 Elena Asmarandel 0723 188 962
9 | Str. Rascoala 1907 nr 8 b1 13 ap 51 Rodica Mihai 0786 273 117
10 | Str. Rascoala 1907 nr 11 b1 16 2p 189 Rodica Mihai 0786 273 117
11 | Str. Rascoala 1907 nr 11 bl 16 ap 17 Rodica Mihai 0786 273 117
12 | Sos. Pantelimon nr 286 bl 41 ap 318 Rodica Mihai 0786 273 117
13 | Sos. Pantelimon nr 254 bl 55 ap 176 Rodica Mihai 0786 273 117
14 | Sos. Pantelimon nx 291 b1 9 ap 23 Rodica Mihai 0786 273 117
15 | Sos. Pantelimon nr 291 bl 9 ap 70 Rodica Mihai 0786 273 117
16 | Str. Tampa nr 1 bl B 1 parter ap 4 Rodica Mihai 0786 273 117
17 | Str. Delfinului nr. 1 b1 D 16 ap 36 Rodica Mihai 0786 273 117
18 | Str. Delfinului nt. 9 b1 D 18 ap 44 Rodica Mihai 0786 273 117
19 | Str. Ciocathiei nr 32 b1 D 24 2p 3 Rodica Mihai 0786 273 117
20 | Aleea Cislaunr 5 bl 3 D ap 30 Rodica Mihai 0786 273 117
21 | Str. Grigore Moisil nt 8 bl 9 ap 38 Rodica Mihai 0786 273 117
22 | Str. Grigote Moisil nt 8 bl 9 ap 93 Rodica Mihai 0786 273 117
23 | Str. Zambila Tonita ny 2 b17 C ap 30 Rodica Mihai 0786 273 117

Stradz Olad mnis {fost 11-13), Sceter 2, Bucureyi
Tel: -+ {0213 252,220 P 4(402]) 232.22.17
Bmail: social@sacial? ro

wnw.sorciald. e
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24 | Str. Vasile Stolnicul nr 17 bl 42 ap 16 Rodica Mihai 0786 273 117
25 | Sos. Colentina nr 76 bl 111 ap 47 Rodica Mihai 0786 273 117
26 | Sos. Colentina nr 81 bl 84 ap 94 Rodica Mihai 0786 273 117
27 | Bdul Lacul Tei nr 126-128 bl. 17-18 ap 83 Rodica Mihai 0786 273 117
28 | Str. Maior Vasile Bacila nr 27 bl. 31 A ap 16 Rodica Mihai 0786 273 117
29 | Aleea Sinaia nx 4 Nela Tudor 0760 598 554
30 | Str. Tetul Doamnei nr 99 Laura Tomescu 0722 503 294
31 | Str. Cicbanasului nr 23 Elena Sava 0735 246 869
32 | Str. Reinvieriinr 1 B Nela Tudor 0760 598 554
33 | Str. Gheorghe Serban nr 7 Daniela Beldiman 0786 233 353
34 | Str. Balotului nr 42 Corp A Florina Bolohan 0723 562 886
35 | Stt. Balotului nr 42 Corp B+ C Mihaela Simion 0721 286 624
36 | Str. Sf Ecaterina nr 7 Manuela Lupes 0755 484 848
37 | Str. Valer Dumitrescu nr 33 Daniela Vileu 0761 134 776
38 | Str. Mihai Eminescu nr 87 Mirea Constantin 0724 654 722
39 | Str. Ciocarlieinr 14 bl D 9ap 2 Gheorghe Iordache 0734 852 090
40 | Str. Stolnicul Vasile nr 17 bl 42 ap 20 Gheorghe lordache 0734 852 090
41 | Str. Radovanu nr 5 bl. 41 ap 108 Gheorghe Iordache | 0734 852 090
42 | Str. Radovanu nr, 7bl. 42 3c. 12p. 3 Gheorghe Iordache | 0734 852 090
Centrul de Zi ,,Un pas lnainte”
43 [ Sos. Vergului nr. 15 bl. H3A ap. 36 Gheorghe Iordache 0734 852 090
Centrul de Crizd
44 | Sos. Vergului nr. 65 bl. 17 sc, K ap. 415 Gheorghe Jordache | 0734 852 090
45 | Sos. Pantelimon nr. 326 bl. D2 sc. A ap. 55 Gheorghe lotrdache 0734 852 090
46 Str. Ciocaslici nr. 14 bL. DO sc. 1 ap. 2 Gheorghe Iordache 0734 852 090
47 | Str. Colentina nr 55 F Paula Catana 0770 799 834
48 | Bdul. Basarabia nr 96 Valetica Nechifor (0728 146 595
49 | Sos. Pantelimon nr 301 Gelu Stoichici 0722 216 426
50 | Str. Olarinr 15 Elena Balaceanu 0720 220 509

Strada Olaci ne15 (fost 1613}, Sector 2, Bucuresti
Tel: +(4I21) 253.22.02; Pax: +(5021) 232.22.17
Email: social@ social2.ro

vww.socialZ.re
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51 | Stt. Dimitrie Racovita nr 22 Ion Diaconescu 0733 675 239
52 | Calea Mosilot nr. 132 lon Diaconescu 0733 675 239
53 | Calea Mosilor nr. 229 Ion Diaconescu 0733 675 239
54 | Str. lon Vlad nr 3-5 Catalin Bagoli 0727 300 454
55 | Bdul. Basarabia nr 90 Gabriela Constantin -~ | 0747 791 165
56 | Str. Heliade intre vii nr 36 Olivia Ionescu 0786 233 351
57 | Str. Glinkanr 7 A Liliana Diaconescu 0786 233 329
58 | Sos. Pantelimon nr 301 (parc auto) Tonut Calin 0766 788 755
59 | Str. Olari nr 15 (parc auto) Elena Balaceanu 0720 220 509
60 | Sos. Vergului nr. 21-29 bl. G1-G4 ap. 90 Andreea Badaluta 0732 007 697

Ing. Ana Lixandtu

Director Directia AdminjStrativ
!

Luminita Ghiba

Inspecto ecialitate

Strada Olari nr.13 (fost 11-13), Sector 2, Bucurest
Tel +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Fimnail: socialit social2.ro

www.social2.ro
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s CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 1.2: Desctierea serviciilor de vetificate hidranti interiori statii de pompare aferente
hidrantilor si desctierea pieselot de schimb pentrn locatiile DGASPC Sector 2

LOT 2: Servicii de vergficare bidranii inieriori statii de pormpare aferente bidrantilor it descrierea pieselor de schimb pentru
tocatitle DGASPC Sector 2

1.2.1  Servicil de verificare hidranti interiori statii de pompare aferente hidrantilor
Serviciile de verificare a hidranilot intetiori si statilor de pompare aferente acestora se vor presta semestrial.

Prin acest serviciu se intelege executarea operatilor cu profesionalism si promptitudine, conform
prevederilor reglementatilot tehnice si normelor specifice de aparare impotriva incendiilor.

Serviciile de verificare hidranti interiori presupune:

- Verificare robinet hidtant si racord furtun (daca sunt defecte)

- Schimbat robineti hidtant intetiori, furtun hidranti interior si teava de refulare pentru hidrant cat si
casetele de hidranti acolo unde este necesar;

- Verificare robineti{daca exista scurgeri);

- Verificare stare de etansare a elementelor de protectie(garnitari)

- Verificate furtun de refulare(furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformari, distruger,
crapaturi pe intreaga lungime, furtunul se deruleaza usot, debitul de apa este continuu si suficient)

- Verificare teava de refulare;

- Verificatre cutie hideant interior;

- Verificare existenta a indicatoarelor de marcare a hidrandlor;

- Verificare la presiune a intregii instalatii cu echipament mobil;

- DPrestarea serviciilor se va face semestrial pentru toate locatile din anexa 4.2;

- Verificare grad de coroziune, eliminare eventuale efecte de coroziune;

Se vor efectua ptobe de functionare inclusiv probe hidraulice de rezistenta, verificare lungime 2 jetului de
apa de la cel mai indepartat hidrant fata de statia de pompare.

Serviciile de verificare statii de pompare presupune:

- Controlul etanseitatii instalatiei hidrantilor din statia de potmnpare (distribuitoare, conducte, hidrofoare,
imbinati, atmatutd)

- Verificatesi intretinerea instalatiilor electrice si de automatizare a pompelor (curatarea contactelor,
verificarea legaturilor electrice)

1.2.2 Serviciile de reparatii hidranti interiori si statii de pompare

Daci dupi efectuarea reviziilor semestriale, se constati necesitatea fnlocuitii unor componente/
subansamble sau completarea celor care lipsesc, prestatorul va informa In scris beneficiarul despre
deficientele constatate §i médsurile de remediere ce se impun printr-un raport de constatate.

Pamina 1 din 2



DIRECTIA GENERALA DE ASIS’I‘ENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Pentru piesele/ subansamblele ce trebuie inlocuite si cate se regasesc in Anexa 2.2.2, prestatorul va intocmi
si va transmite catre beneficiar in maxim 2 zile lucratoare, un deviz de reparatii care va cuprinde minim

urmatoarele date:

- Tipul si modelul hidrantului.

- Locatia unde este amplasat hidrantul

- Data constatarii defectiunii

- Constatarea piesei defecte.

- Lista de piese necesare pentru efectuarea reparatiilor cu preturile aferente.
- Intervalul de timp necesar inlocuirii.

Pentru piesele inlocuite garantia va fi in conformitate cu garantia specificata de producator.

Procesul de inlocuire a pieselor va respecta instructiunile si prescriptiile tehnice in vigoare cit si cele emise
de producitor. Operatorul economic are obligatia de a garanta faptul ca lucrarile executate prin contract
sunt de calitate, executate conform normelotr tehnice in vigoare care nu conduc la modificarea
caracteristicilor tehnice si de calitate a instalatiilor.

Verificarea finala a functonalitatii instalatiei prin efectuarea probelor de functionare si etanseitate prin
umplerea instalatiei cu apa, asigurarea presiunii minime necesare functionarii, verificarea lungimii jetului

de apa.
Costurile de manopera pentru montarea pieselor de schimb sunt incluse in pretul verificarilor semestriale.

Garantia acotrdata de catre operatorul economic nu poate fi mai mica decat garantia oferita de producator si
va fi de minim 12 luni.

Garantia lucrarii oferita de operatulul economic pentru interventiile facute este de minim 12 luni

Ing. Ana LIXANDRU

Director - Direc;ia Admini tiv”

ing. Cristina N
Sef serviciu

Strada Olard 115 (fost 11-13), Sector 2, Bucuresu
TFel: +(3021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: socialid'social2.ro

www.socialZ.ro Pﬂg‘iﬂﬂ 2 di.l'] 2
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 2.2.1 - Cantitati minime si maxime pentru servicii de verificare, intretinere si reparare
hidranti interiori si statii de pompare aferente hidrantilor interiors: 48 luni

hidranti  interiori  si
statii de pompare

Nr Denumire serviciu Cantitate minima servicii/ Cantitate maxima servicii/
crt 48 luni 48 luni
1 Servicii de verificare 65 695

Ing. Ana LIXANDRU

Director Directia Adminj

Strada Olari 015 (fost 11-13), Sector 2, Bucuresu
Tek +(3021) 252.22.02; Fax: H(4021) 232,22.17

Email; social{i'socialZ.ro
www.sociall e

3T

Operator date cu caracter personal

ativ

Andrei ULESCU
Inspector ecialitate
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ST
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Numar de hidranti existenti

Nrer| Buger | PENUMIRE CENTRUL/ I\I:I“i’;’::::ie
SERVICIUL/CRESA . s
mterior
1 | Speranta |Str Sf. Ecaterina nr 7 10
2 CRRN Str Balotului nt 42 12
3 Str Gheorghe Serban nr 7 13
4 Aleea Sinaia nr 4 bl 82 2
5 | CRESE [Str Ciobanasului nr 23 6
6 Str Teiul Doamnei nt 99 7
7 Str Oituz nr 9 12
8 Str Ripiceni nr 6A 2
9 CENIEE Str Traian nr 144 6
10 Str Caroteni nr 21-23 2
11 CIA  |Str Mihai Eminescu nr 87 2
12 CLUB |B-dul Basarabia nr 96 1
13 SEDII |B-dul Basarabia nr 90 1
14 Locatii viitoare
76
ing.Ana LIXANDRU

Director Directia Administfativ -




CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 2.2.2: Cantitati minime si maxime pentru piese de schimb hidranti interiori si statii de

pompare
Nr e o Tl hlﬁmmulm Cantitate | Cantitate
Crt Denumire piesa sau partii cm'lexe U/M cvosing || srating
ale acestuia
1 |Furtun tip C Hidrant interior buc i 40
2 |Teava refulare cu robinet tip C cu 3 pozitii | Hidrant intetior buc 1 40
[d Cheie racord ABC Hidrant interior buc 1 40
4 |Lampa hidrant Hidrant interiot buc 1 40
5 |Cutie hidrant Hidtrant intetior buc 1 40
6 |Robinet hidrant interior tip C Hidrant interior buc 1 40
7 |Teava rotunda 2 toli Retea hidranti metru 1 20
8 |Cot fonta zincata 90 grade 2 toli Retea hidranti buc 1 40
9 |Sfera plastic/alama/cupru Robinet cu plutitor  [buc 1 10
10 |Rezervor apa 1000 1 din plastic Statie de pompare  |buc 1 5
11 |Plutitor 1 tol Rezervor apa buc 1 5
12 |Plutitor 2 toli Rezervor apa buc 1 5
13 |Plutitor 3/4 toli Rezervor apa buc 1 5
14 |Pompa circulatie apa pentru hidranti Statie de pompare  [buc, 1 5
ing. Ana LIXANDRU
Director Directia Administyativ_
| &
e
Andrei LESCU
Inspector ecialitate
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 3.2.2. - Grafic de prestare servicii de reparatii si intretinere hidranti interioti si statii de
pompare 48 luni.

Serviciile de reparatii si interventii hidranti interiori si statii de pompare se vor presta in maxim 10 zile de
la data primitii comenzii de catte operatorul economic contractant.

Ing. Ana Lixandtu

Director Directia Admigistrativ
e

gtina NEGRU

Ainistrativ
Y

\

Andrei scu
Inspector™ ialitate

Strada Olari nrd5 (fost 11-13), Sector 2, Bucurest
Tel: +(4021) 252.22.02; Pax: +(4021} 252.22.17
Email: socialiii social2.ro

www.socialZ.ro
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Anexa 4.2 : Lista cu locatii, adrese, persoane si date de contact pentru servicii de verificare,
intretinere si reparare hidranti interioti, statii de pompare aferente hidrantilor si piese de schimb

hidranti interior

%

Cii Locatie/Adresa Persoane de contact
1  |[Str Sf. Ecaterina nr 7 Manuela Lupes 0755 484 848
2 |Str Balotului nr 42 Florina Bolohan 0723562869
3 |Str Gheorghe Serban nr 7 |Daniela Beldiman 0786233535
4 |Aleea Sinaia nr 4 bl 82 Tudor Nela 0760598554
5 |Str Ciobanasului nr 23 Elena Sava 0735246869
6 |Str Teiul Doamuei nr 99 Laura Tomescu 0722 503 294
7 |Str Ottuz nr 9 Dora Dumitru 0741129934
8  |Str Ripiceni nr 6A Mariana Ionescu 0723188964
9 |Str Traian nr 144 Mariana Sontea 0769948173
10 [Str Caroteni nr 21-23 Stanciu Robert 0786273119
11 |Str Mihai Eminescu nr 87 Mirea Constantin 0768953398
12 |B-dul Basarabia nr 96 Valentina Nechifor 0728146595
13 |B-dul Basarabia nr 90 Gabriela Constantin 0747791165

ing. Ana LIXANDRU
Director Directia Administt

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S1
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Inspector de specialitate

tocmit,
Andrei RAYNRILESCU



