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DOCUMENTATIE TEHNICA
»ACHIZITIE CENTRALE TERMICE PENTRU 4 LOCATII

APARTINAND DGASPC SECTOR 2”

1.INTRODUCERE

Documentatia tehnica face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza cérora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

In cadrul acestei proceduri, Directia Generald de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2
indeplineste rolul de Autoritatea contractants, respectiv Autoritatea contractanta in cadrul Contractului.
Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Documentatia Tehnica si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considerd de catre Ofertant cd aceasta trebuia mentionata pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2

2.1,

2.2.
2.3,

OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul contractului il reprezinta achizitia de centrale termice noi pentru 4 locatii apartinand

DGASPC sector 2

Anexa :  cerinte de calificare pentru ofertanti care se vor se vor regési doar in
,»Iisa de date” la sectiunea III. 1 . 1 .b)

Anexele 1.1 —1.4: la prezenta documentatie tehnica cuprinde descrierea detaliati a
serviciilor si produselor - caracteristicile tehnice;

Anexele 2.1 -2.4: laprezenta documentatie tehnica cuprinde cantitiitile necesare pentru
fiecare locatie in parte;

Anexa 3 : la prezenta documentatie tehnica cuprinde locatiile unde se vor face

livrdrile si montarea centralelor termice pentru cele 4 locatii ale
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2;
Perioada pentru care se solicitd incheierea CONTRACTULUI: 31.12.2022

Procedura se deruleazi pe loturi: NU

OPERATIUNI CU TITLU ACCESORIU
INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE

Contractantul trebuie sa instaleze toate produsele in mod corespunzator, asigurdndu-se in acelasi
timp ca spatiile unde s-a realizat instalarea raman curate. Dupa livrarea si instalarea produselor,
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3.2.

33.

contractantul va elimina toate deseurile rezultate si va lua mésurile adecvate pentru a aduna toate
ambalajele si eliminarea acestora de Ia locul de instalare.

Odata ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza conectarea la infrastructura existenta
si apoi toate configurarile/setarile necesare pentru a pune produsele in functiune. Punerea in
functiune include, de asemenea, toate ajustirile si setiirile necesare pentru a asigura instalarea
corespunzitoare, in ceea ce priveste performanta si calitatea, cu toate configuratiile necesare
pentru o functionare optima.

Dupa instalare si punere in functiune, Contractantul va efectua teste functionale ale produsului.
Contractantul va efectua pe cheltuiala sa si fard nici un fel de costuri din partea Autoritatii
Contractante toate testele pentru a asigura functionarea produslui la parametri agreati.

INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemmnat de
Autoritatea Contractanta. Scopul instruirii este de a transfera cunostintele necesare pentru a opera
produsul.

Instruirea va fi organizata dupa ce produsul este functional g1 trebuie s& permitd personalului
Autoritatii Contractante: intelegerea diferitelor componente ale produsului; intelegerea tuturor
functionalitétilor; operarea produsului; depistarea probelemelor si diagnosticare de baza.
Contractantul trebuie s& propund orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se
asigura cd personalul Autoritatii Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea
corespunzatoare a produsului.

Durata sesiunii de instruire va fi de maxim 1 zi/ locatie

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba romana, care
includ cel putin manualul de utilizare al centralei termice.

MENTENANTA PREVENTIVA IN PERIOADA DE GARANTIE

Mentenanta preventiva trebuie inteleasa ca totalitatea operatiuniulor de intretinere si reparatie
ale unui echipament/produs care se efectueaza pe parcursul ciclului de viata al acestuia, la
intervale regulate cu scopul de a asigura functionarea optima a echipamentului/produsului,
pentru a reduce riscurile de defectare si de deteriorare.

Contractantul trebuie sd efectueze mentenanta preventiva a produsului cel putin o data pe an in
perioada de garantie.

Operatiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare interventie sunt:

Verificarea functionarii echipamentului ;

Verificarea bunei functionari a automatizarii echipamentului;

Verificarea sistemului de siguranta;

Verificarea pompelor de circulatie;

Curatarea sifonului de condens;

Verificare hidraulica generala

Contractantul este responsabil pentru realizarea operatiunilor de mentenanta preventiva asa cum
au fost agreate de parti conform contractului.

inainte de efectuarca operatiunilor de mentanta preventiva, Contractantul comunicd Autoritatii
Contractante lista operatiunilor de mentenanta care trebuie efectuate.

VVVYVVY
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34.

™

Mentenanta preventiva trebuie sa acopere toate costurile aferente interventiei, inclusiv forta de
muncd, piese de schimb si altele asemenea.

Operatiunile de mentenanta préventiva trebuie efectuate in conditii de securitate, cu protejarea
adecvata a personalului care efectueaza mentenanta si a altor persoane prezente la locul unde are
loc interventia.

Dupa fiecare interventie preventiva, Contractantul trebuie efectueze teste de functionare ale
produsului si sa prezinte un raport care sa includa activitatile realizate.

SUPORT TEHNIC

Pe toata durata contractului, atat in perioada de garantie cat si dupa expirarea perioadei de
garantie, Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autoritatii
Contractante unde se poate semnala orice problema/defectiune care necesita mentenanta
preventiva sau solicita suport tehnic Contractantului in gestionarea unui incident, disponibil de
luni pan vineri intre orele 8.00 - 16.00, pentru a se asigura ca orice situatie semnalata este tratata
cu promptitudine.

Contractantul va raspunde in timp util la orice incident semnalat de Autoritatea Contractanta, in
functie de nivelul incidentului.

Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidentia impactul acestuia
asupra functionalitatilor produsului. Nivelele de prioritate sunt:

» Urgent: Incidentul are impact major asupra functionarii produsului. Problema
impiedica desfasurarea activitatii Autoritatii Contractante. *
» Critic: Impact semnificativ asupra functionarii produsului. Problema impiedica

desfasurarea in condifii normale a activititii Autoritatii Contractante. Nici o solutie
alternativa nu este disponibila, insa activitatea Autoritatii Contractante poate totusi
continua, insa intr-un mod restrictiv.

> Major: Impact mediu asupra desfasurari  activitatii  Autoritatii
Contractante. Problema afecteaza minor functionalitatile produsului. Impactul reprezinta
un inconvenient care necesita solutii alternative pentru refacerea functionalitatilor.

» Minor: Impact minim asupra desfasurarii activitatii = Autoritatii
Contractante. Problema nu afecteaza functionalitatile produsului. Rezultatul este o eroare
minora care nu impiedica desfasurarea in bune conditii a activititii Autoritatii
Contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic 8x5 disponibilitate
in timpul programului normal de lucru saptamanal 8 ore/zi, etc.

In cazul incidentelor cu prioritate ,,urgent” interventia va fi asigurata 8x5, din momentul primirii
sesizari si pana la remedierea definitiva a problemei si asigurarea functionalitatii integrale a
produsului.

Contractantul va trebui sa respecte urmatorii timpi de raspuns, corelati cu nivelul de prioritate a
incidentului: -

Nivel Timp de Timp de implementare Timp de rezolvare
prioritate raspuns solutie provizorie
Urgent Max 4 ore Max 16 ore 24 ore

Strada Olard nr.d35 (fost 11-13), Sector 2, Bucuresti
Tel: +(H021) 252.22,02; Fax: +(4021) 252.22.17
Ermail: socialisocial2.ro

Pagina 3 din 8



DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

3.5.

Critic Max 4 ore . Max. 24 ore 48 ore
Major Max 4 ore Urmatorea zi lucratoare Urmatorea zi lucratoare
Minor Max 4 ore Urmatorea zi lucratoare 3 zile

Timp de Raspuns: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de catre Autoritatea
Contractanta si raspunsul primit de la Contractant.

Timp de Rezolvare: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de catre Autoritatea
pana la rezolvarea finala a incidentului.

Timp de implementare solutie provizorie: Intervalul de timp scurs de la semnalarea
meidentului de catre Autoritatea si adoptarea unei solutii provizorii, temporare, care sa permita
functionarea produsului fara afectarea functionalitatilor critice, pana la rezolvarea definitiva a
incidentului, cu asigurarea integralitatii functionale si a performantei echipamentului.
Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autoritatii Confractante de a solicita
penalitati/daune interese in conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

PIESE DE SCHIMB SI MATERIALE CONSUMABILE PENTRU ACTIVITATILE DIN

PROGRAMUL DE MENTENANTA CORECTIVA DUPA EXPIRAREA GARANTIEI

Contractantul trebuie sd fie in masura sa asigure piese de schimb si orice alte materiale

consumabile pentru min 4 ani dupa expirarea perioadei de garantie. '

Contractantul va prezenta in propunerea tehnica:

» recomandari cu privire la piesele de schimb care trebuie sa existe in mod curent pentru a
facilita efectuarea in cel mai scurt timp a operatiunilor de mentenanta corectiva

» timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate

» modalitatea de asigurare a pieselor de schimb in pericada post garantie;

» alte informatii relevante

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie sa respecte

cerintele tehnice si de calitate ale producatorului echipamentului.

4. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILIATILE CONTRACTANTULUI

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitagilor
in conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerinfele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumi ci
Confractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementéri aplicabile si cé le-a luat
in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in depliné conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederilor
referitoare la securitatea si séndtatea In muncd s$i controlul calitifii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile In speti.
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5.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar g1 In situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urménd sid réspundd fatd de
Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiuné a respectérii oriciror prevederi
legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectirii de citre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricéirei prevederi legale
sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta n executia lucririlor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social st al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin
dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii.

Realizarea activititilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea documentatiilor tehnico-
ecomomice, a reglementérilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de
investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor In formatul/formatele care si respecte
cerintele stabilite prin reglementérile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanti
Colaborarea cu personalul Autoritdtii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback).

Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

Intocmirea proiectului pentru fiecare locatie in parte se va face dupa transmiterea unei comenzi
prin e-mail sau fax. Proiectul intocmit , avizat si cu toate aprobarile aferente va fi predat la
sediul autoritatii contractante la Serviciul Administrativ in vederea receptionarii.

Cenfralele termice vor fi livrate in locatiile mentionate in Anexa 3 si in cantitatile solicitate de
autoritatea contractanta conform anexelor 2.1-2.4, in baza unei comenzi prin e-mail sau fax.
Dupa predarea proiectului se va transmite ordinul de incepere, transmis prin e-mail sau fax,
pentru montarea si punerea in functiune a centralelor termice,

Transportul si livrarea produselor cétre beneficiar intri in sarcina prestatorului, unde receptia
produselor se va face de un reprezentant al locatiei, care confirmi primirea acestora.
Ambalajele de transport trebuie s asigure pastrarea integritdfii §i calititii produselor pe timpul
transportului §i depozitérii, ele trebuie sa fie curate, uscate, nedeteriorate.

Operatorul economic se obliga sa transporte echipamentele de incalzire si toate elementele si
materialele necesare pentru montaj si instalare in locatiile beneficiarului .Atat la transport cat si
la depozitare se va asigura protectia echipamentelor. Orice manipulare a produselor se va face
cu respectarea prescriptiilor producatorului.

Ofertantul are obligatia si garanteze pistrarea secretului profesional cu privire la datele legate
de activitatea achizitorului si a obiectivelor in sine.

DOCUMENTE CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITATII CONTRACTANTE iN

LEGATURA CU PRODUSELE SI SERVICIILE CONTRACTATE

Pentru centralele termice documentele care vor fi puse la dispozitia autoritatii contractante sunt:

certificate de calitate,
certificate de garantie,
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— declaratie de conformitate,

— certificate CE privind siguranta si performanta

— specificatii/fise tehnice in limba romana

— carti tehnice/instructiuni de montare, exploatare si intretinere, 1nstruct1un1 de protectia muncii si
PSI in limba romana

— procesul verbal de punere in functiune

— autorizarea functionarii ISCIR

6. RECEPTIA SERVICIILOR SI PRODUSELOR

6.1. Receptia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant si Autoritatea
Contractanta. Receptia cantitativa si calitativa se va realiza dupa instalare, punere in functiune si
autorizarca functionarii ISCIR.

Procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa va include unul din urmatoarele rezultate:
- Acceptat : acceptarea fara observatii impune derularea acceptantei fara identificarea
vreunui defect,
- Acceptat cu observatii minore : acceptarea cu observatii minore presupune identificare
numai a unor defecte minore care pot fi remediate in max 3 zile lucratoare.
- Acceptat cu rezerve : acceptarea cu rezerve ar putea presupune remedierea defectelor
observate in max 5 zile lucratoare
- Refuzat : refuzarea are ca efect neacceptarea produselor intrucat acestea nu functioneaza
la parametrii agreati
Refuzul poate presupune consecinte legale, financiare sau de alta natura importante, atat pentru
Autiritatea Contractanta cat si pentru Contract, motiv pentru care trebuie definite in mod clar in
documentatia de atribuire.
Refuzul poate avea ca si consecinta rezilierea contractului si eventuale penalitati pentru Contractant.
Refuzul poate presupune reluarea testelor de acceptanta la o data ulterioara prestabilita in care furnizorul
poate remedia defectele astfel incat produsul sa functioneze Ia parametrii optimi.

7. DOCUMENTE CARE VOR INSOTI OFERTA TEHNICA
7.1.  Prin propunerea tehnicé, ofertantii vor prezenta descrierea detaliati a produselor ofertate precum

s1 alte informati1 considerate semnificative pentru evaluarea corespunzitoare a propunerii tehnice.

7.2.  Prn propunerea tehnics, in ceea ce priveste descrierea tehnicé a produselor, ofertantii vor trebui
sd Intocmeascd un tabel In care vor fi prezentate comparativ, specificatiile tehnice solicitate de
autoritatea contractanti cu specificatiile tehnice propuse de ofertant;

Nr. | Denumirea | Denumir | Denumirea Caracteristici Caracterist | Cantitat | Durata
crt. | produsului ea producdtoru | tehnice minimale | icitehnice | e de | minima
conf. produsul | lui pentru solicitate de propuse de | produs de
Documentati | ui ofertat | produsul Autoritatea ofertant garantie
el tehnice - ofertat Contractanta ' '
mentionate in
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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $I PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2.

anexele nr. anexelor nr. 1.1-
1.1-1.4. 1.4. 1a prezenta
' documentatic
tehnica

Tabelul de mai sus se va semna de citre ofertant.

7.3. Propuncrea tchnicd va cuprinde in mod obligatoriu toate caracteristicile mentionate in
specificatiile tehnice, pentru care ofertantul depune oferta.

7.4.  In cadrul propunerii tehnice se vor oferi informatii suficiente, verificabilitate si usor de comparat,
precum denumirea comerciald a produsului, denumirea si/marca producitorului, principalele
caracteristici tehnice si calitative si modul de péstrare.

7.5. Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate eliberate de producétor, care sa contind
specificatii tehnice in limba roména, pentru produsele solicitate in Anexele nr. 1.1 -1.4 la documentatia
tehnica,

7.6.  Pentru toate pozitiile se va mentiona denumirea $i producéatorul.

7.7.  Ofertantul va indica in cuprinsul propunerii tehnice daca si care din informatiile din propunerea
tehnica sunt confidentiale , clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

7.8. De asemenea se solicitatd operatorilor economici completarea gi semnarea urmétorului calendar
cu termene de livrare de la lansarea comenzilor, dupd cum urmeazi:

Termen de livrare Plata se va face Iin
Nr. Denumire locatie . nr zile lucrédtoare maxim 30 zile de la
Punct de livrare C ..
crt. | /Adresa de facturare de la lansarea data emiterii facturii
comenzii

Tabelul de mat sus se va semna de citre ofertant.

7.9.  Se va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei in vigoare privind
protectia muncii, protectia mediului st fiscalitatea (www.mmssfro, www.mmediu.ro,
www.mfinante.ro).

8. LEGISLATIE

8.1. Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor cu toate modificarile si completarile
ulterioare;

8.2. Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garangiile asociate acestora cu toate
modificarile si completarile ulterioare;
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8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

8.7.
8.8.
8.9.

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu
consumatorii §i armonizarea reglementarilor cu legislatia europeand privind protecpa
consumatorilor cu toate modificarile si completarile ulterioare;

Prescriptii tehnice ISCIR — PT A1/2010; PT C9/2010; PT C2/2010; PT C7/2010; PT C11/2010
Normativul 113-2015

LEGEA 319/2006 cu toate modificérile si completarile ulterioare — legea securitatii si sanatatii
in muncé

Normativul NTPEE-2008

Normativul P 118/2013, privind siguranta la foc a constructiilor

LEGEA 10/95 cu toate modificarile si completérile ulterioare

Ing Ana Lixandru
Director Directia Administrativ

intocmit,
Viorel Ionescu
Inspector de Specialitate
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA

DOCUMENTATIE TEHNICA
»ACHIZITIE CENTRALE TERMICE PENTRU 4 LOCATII

APARTINAND DGASPC SECTOR 2”

Anexa la ,,Documentatia tehnica” face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza céarora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

In cadrul acestei proceduri, Directia Generald de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Sector 2
indeplineste rolul de Autoritatea contractanti, respectiv Autoritatea contractantd in cadrul Contractului.

Cerintele de calificare pentru ofertanti se vor regési doar in ,,Fisa de date” la sectiunea III. 1 . 1 .b)
astfel ofertantii trebuie sa faca dovada detinerii urmatoarelor documente :

2

» Autorizatie ISCIR pentru efectuarea de lucrari de reparatii, intretineri si verificari tehnice in
utilizare pentru cazane de apa caldd avand P <400 kw, conform PT A1/2010 .

» Autorizatie [SCIR pentru responsabilul cu supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune
(RSL) si responsabilul cu verificarea tehnica in utilizare a aparatelor de incalzit alimentate cu
combustibil solid , lichid sau gazos , a cazanelor de apa calda cu putere P <400 kw, a cazanelor
de abur de joasa presiune cu debit Q min 0.6 T/H si a arzatoarelor cu combustibili gazosi si
lichizi (RVT)

» Autorizatie ANRE pentru executie instalatie de utilizare gaze naturale avand regimul de medie,
redusa si joasa presiune.

» Autorizatie ISCIR pentru verificarea tehnica periodica (VTP) si pentru autorizarea functiondrii
(AF)

Autorizatiile detinute trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor. In cazul in care acestea expira
la o datd ulterioard, operatorul economic isi ia angajamentul sd le reinnoiascd si sd prezinte
documentele reinnoite.

Ing Ana Lixand
Director Directia Adniinistrativ

Intocmit,
Viorel Ionescu
Inspector

Surada Olari ar13 (fogr 11-13), Sector 2, Bucuresti
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[.SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S1
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

: ANEXA 1.1 - LOCATIA 1
ACHIZITIE CENTRALA TERMICA PENTRU LOCATIA DIN STRADA
RADOVANU NR 5, BL.LOC 41, SC 3, AP 108

Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sector 2 realizeazé la nivelul local al
sectorului 2 al municipiului Bucuresti, mésurile de asistentd sociald in domeniul protectiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricéror
persoane aflate in nevoie.
Locuinta protejata are ca scop dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati si prevenirea
institutionalizarii persoanelor adulte aflate in comunitate
in cadrul locuintei protejate oferd urmitoarele servicii sociale:

« servicil de gizduire si asistenfd pentru tineri Incadrafi in categoria persoanelor adulte cu

handicap neuropsihic;
= servicii de terapie ocupationald, socializare si petrecere a timpului liber

FURNIZAREA, MONTAJUL SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A CENTRALEI TERMICE
PENTRU LOCATIA DIN STRADA RADOVANU NR 5, BL. 41, SC 3, AP 108

In conformitate cu prevederile Standardului 22 — conditii de locuit conform Ordinul §9/2004 furnizorul
de servicii sociale are obligatia de a dota camerele beneficiarilor cu instalatiile si echipamentele care
asigurd lumind si ventilatie naturald, precum si o temperaturd optimd In orice
sezon: "dormitoarele/camerele personale dispun de instalatiile/echipamentele adecvate pentru
asigurarea incdlzirii acestora in sezonul rece, respective aerisire in sezonul cald”.

Proiectarea, executia si exploatarea centralelor termice trebuie sé asigure nivelul de performanta pentru
cerintele de calitate conform Legii nr 10/95 cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea,
pe intreaga duraté de existentd a constructiilor , urmétoarele cerinte :

a) Rezistentd mecanicd si stabilitate

b) Securitate la incendiu

c) lIgiend, sdnitate si mediu inconjurator

d) Sigurantd si accesibilitate in exploatare

e) Protectie Impotriva zgomotului

Steada Ofari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, Bucuresti
Tel: +{4021) 252.22.02; Fax: +{4021) 252.22,17
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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

f) Economie de energie si izolare termica
g) Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

In acest moment in apartament functioneazi o centrala termici Immergas Eolo Mini de 24 kw din anul
2012. Datoritd faptului cd am avut nenumérate probleme tehnice st interventii prin nlocuirea unor
piese de schimb, a duratei de viatd depésite a centralei termice si a uzuril pronuntate dorim si o
inlocuim cu o centrald termici In condensare cu o putere de minim 24 kw care se va racorda la instalatia
de utilizare gaze naturale printr-un filtru stabilizator de gaze de 3/4 tol.

Centrala termicé In condensare se va racorda la o instalatie termici deja existentd, iar montajul trebuie
sa prevada Inlocuirea filtrului stabilizator de gaz, a robinetelor pe instalatia termica tur-retur, pe apa
rece si caldd menajerd, inclusiv a filtrelor y pentru protejarea consumatorilor. Se va monta un filtru
magnetic pe conducta de retur a instalatiei termice fnainte de centrala termicid pentru protejarea ei
impotriva depunerilor de calcar. De asemenea, in vederea optimizirii consumului de gaze si a
confortului termic se va monta un termostat de ambient.

Caracteristici centrala termica :

Putere In regim de condensare : min (6,5~ 25) kw

Randament sezonier : min 90%

Consum de energie electricd: max 160 W

Consum de gaz Q= max 3 m3/h

Clasificare NOx: min clasa 5

Clasa energetici : min A

Centrala trebuie si includi in interiorul ei pompa de circulatie cu modulare si sifonul de condens.
Centrala trebuie s# aiba cel putin urmétoarele functii :

— protectic la inghet a centralei, protectie la inghet a instalatiei.

— activarea zilnica a pompei pentru prevenirea gripajului

—  afisaj utilizator : digital alfanumeric , a parametrilor si setarilor, in timp real

— sistem avansat de diagnosticare st afisaj a erorilor

— istoric functionare §i service

—  comanda/conectare cu dispozitive avertizare la distantd a avariei centralei

— selectare independentd pentru reglarea temperaturii radiatoarelor si a temperaturii apei calde
menajere.

— setare mod economic pentru incalzire;

Toate materialele auxiliare si cele necesare pentru automatizarea punctului termic vor fi asigurate
de ofertant.

Centralele termice trebuie sa detind certificate CE privind siguranta si performanta.

Montajul si punerea in functinne:
Montajul si punerea in functiune vor presupune parcurgerea urméitoarelor etape :
- demontarea centralei termice existente

Sweadn Olari nr.d5 (fost 13-13), Sector 2, Bucuresti
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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENT!—& SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

- modificarea instalatiei de alimentare cu gaze naturale in conformitate cu proiectul tehnic, daca
este cazul

- montarea instalatiei de canalizare pentru centrala termica cu functionare in condensare

- montarea centralei termice

- punerea in functiune , intocmirea si semnarea proceselor verbale de receptie aferente, efectuareca
receptiei la terminarea lucrérilor, punerea in functiune a centralei, punerea in functiune a instalatiei
de utilizare gaze naturale, daca este cazul si receptia tehnicd a instalatiei de utilizare

- instruirea personalului utilizator, de citre prestator

- autorizarea functiondrii ISCIR a centralei termice, de catre prestator

Instalarea echipamentelor se va face respectand legislatia in domeniu. Lucrarile aferente vor fi
realizate de cétre operatori economici care au in obiectul de activitate realizarea acestor categorii de
lucrari.

Echipamentele de incélzire vor fi Insotite la livrare de :

- certificate de calitate,

- certificate de garantie,

- declaratie de conformitate,

- certificate CE privind siguranta si performanta;

- specificatii/fise tehnice in limba roména

- carti tehnice/instructiuni de montare, exploatare si intretinere, instructiuni de protectia muncii
si PSI in limba roméana

Garantia produselor si a lucrarii:

Operatorul economic se obligd sd acorde o perioadd de garantie de minim 24 luni pentru centrala
termica si de minim 24 luni pentru lucririle de instalare. Garantia echipamentelor incepe de la data
incheierii procesului verbal de receptie si punere in functiune. Timpul de interventie in perioada de
garantie va fi conform pct. 3.4. din documentatie tehnica.

Ing Ana Lixandr

Director Directia Admjnistrativ

Ing Cristina Negru Intocmit,
Administrativ Viorel lonescu
Inspector de/Specialitate

Strada Olari nr.15 (fost 11-13), Sector 2, Bucuresti
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 1.2 - LOCATIA 2
ACHIZITIE CENTRALA TERMICA PENTRU LOCATIA DIN STRADA
BALOTULUINR 42, CORP B

Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sector 2 realizeaza la nivelul local al
sectorului 2 al municipiului Bucuresti, méasurile de asisten{a sociald In domeniul protectiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor vérstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oriciror
persoane aflate in nevoie.
Locuinta protejata are ca scop dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati si prevenirea
institutionalizarii persoanelor adulte aflate in comunitate
In cadrul locuintei protejate oferd urmitoarele servicii sociale:

o servicll de gizduire si asistentdi pentru tineri incadrati In categoria persoanelor adulte cu

handicap neuropsihic;
» servicii de terapie ocupationald, socializare si petrecere a timpului liber

FURNIZAREA, MONTAJUL SI PUNEREA iN FUNCTIUNE A CENTRALEI TERMICE
PENTRU LOCATIA DIN STRADA BALOTULUI NR 42, CORP B

in conformitate cu prevederile Standardului 22 - conditii de locuit conform Ordinul 89/2004 furnizorul
de servicil sociale are obligatia de a dota camerele beneficiarilor cu instalatiile si echipamentele care
asigurd lumind si ventilatie naturald, precum §i o temperaturdi optimd in orice
sezon: "dormitoarele/camerele personale dispun de instalatiile/echipamentele adecvate pentru
asigurarea incdalzirii acestora in sezonul rece, respective aerisire in sezonul cald”.

Proiectarea, execulia si exploatarea centralelor termice trebuie sd asigure nivelul de performanti pentru
cerintele de calitate conform Legii nr 10/95 cu toate modificérile si completirile ulterioare.
Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea,
pe intreaga durat3 de existentd a constructiilor , urmétoarele cerinte :

a) Rezistentd mecanici si stabilitate

b) Securitate la incendiu

¢) lgiend, sdndtate §i mediu inconjurator

d) Siguranti si accesibilitate in exploatare

e) Protectie impotriva zgomotului

f) Economie de energie si izolare termica

g) Utilizarea sustenabild a resurselor naturale

Strada Olari 65 (fost 1113}, Seetor 2, Bucurest
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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Pomind de la situafia existentd, din puterea instalata de 24 kW formata dintr-o centrald murald de 24
kW, fabricatie 2009, se inlocuieste cu o centrali termicéd in condensare cu putere de minim 35 kW.
Centrala termici in condensare se va racorda la instalatia hidraulici existenti. Metoda de preparare a.
apei calde menajere raméine aceeasi, fiind furnizati de centrala termica.

De asemenea, trebuie previzute elemente de sigurantd si protectie in exploatare cum ar fi detectorul
automat de gaz care actioneazi asupra electrovanei ce se afld in exteriorul imobilului.

Centrala termica in condensare se va racorda la o instalatie termici deja existenta, 1ar montajul trebuie
sa prevadé Inlocuirea filtrului stabilizator de gaz, a robinetelor pe instalatia termica tur-retur, pe apa
rece si caldd menajerd, inclusiv a filtrelor y pentru protejarea consumatorilor. Se va monta un filtru
magnetic pe conducta de refur a instalatiei termice Inainte de centrala termicd pentru protejarea ei
impotriva depunerilor de calcar. De asemenea, in vederea optimizarii consumului de gaze si a
confortului termic se va monta un termostat de ambient.

Caracteristici centrala termica :

Putere In regim de condensare : min (7- 25) kw

Randament sezonier : min 90%

Consum de energie electrica: max 200 W

Consum de gaz Q=max 4 m3/h

Clasificare NOx: min clasa 5

Clasa energeticid : min A

Centrala trebuie s& includa in interiorul ei pompa de circulatie cu modulare gi sifonul de condens.
Centrala trebuie s aibé cel putin urmétoarele functii :

—  protecfie la inghet a centralei, protectie la inghet a instalatiei.

— activarea zilnica a pompei pentru prevenirea gripajului

—  afisaj utilizator : digital alfanumeric , a parametrilor si setarilor, In timp real

— sistem avansat de diagnosticare si afisaj a erorilor

— istoric functionare i service

- comanda/conectare cu dispozitive avertizare la distantd a avariel centralei

— selectare independentd pentru reglarea temperaturii radiatoarelor si a temperaturii apei calde
menajere.

— setare mod economic pentru incalzire;

Toate materialele auxiliare si cele necesare pentru automatizarea punctului termic vor fi asigurate
de ofertant.

Centralele termice trebuie s& detina certificate CE privind siguranta si performanta.

Montajul si punerea in functiune:
Montajul §i punerea In functiune vor presupune parcurgerea urmétoarelor etape :
- demontarea centralel termice existente

Steada Olart ned35 (fost 11-13), Sector 2, Bucureyti
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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SIPROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

- modificarea instalatiei de alimentare cu gaze naturale in conformitate cu proiectul tehnic, daca
este cazul

- montarea instalatiei de canalizare pentru centrala termica cu functionare in condensare

- montarea centralei termice

- punerea in functiune , intocmirea si semnarea proceselor verbale de receptie aferente, efectuarea
receptiei la terminarea lucrarilor, punerea in functiune a centralei, punerea in functiune a instalatiei
de utilizare gaze naturale, daca este cazul si receptia tehnica a instalatiei de utilizare

- instruirea personalului utilizator , de cétre prestator

- autorizarea functiondrii ISCIR a centralei termice, de catre prestator

Instalarea echipamentelor se va face respectand legislatia in domeniu. Lucrarile aferente vor fi
realizate de cétre operatori economici care au in obiectul de activitate realizarea acestor categorii de
lucréri.

Echipamentele de Incélzire vor fi insotite la livrare de :

- certificate de calitate,

- certificate de garantie,

- declaratie de conformitate,

- certificate CE privind siguranta si performanta;

- specificatii/fise tehnice in limba romana

- carti tehnice/instructiuni de montare, exploatare si intretinere, instructiuni de protectia muncii
si PSI in limba roména

Garantia produselor si a lucrarii:

Operatorul economic se obligd sd acorde o perioada de garantie de minim 24 luni pentru centrala
termica si de minim 24 luni pentru lucrarile de instalare. Garantia echipamentelor incepe de la data
incheierii procesului verbal de receptie si punere in functiune. Timpul de interventie in perioada de
garantie va fi conform pct. 3.4. din documentatie tehnica.

Ing Ana Lixandru
Director Directia Administrativ
'L,
Intocmit,

Viorel Ionescu
Inspector de Specialitate

Strada Olari nr.13 (fost 11-13}, Sector 2, Bucuresti
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 1.3 - LOCATIA 3
ACHIZITIE CENTRALA TERMICA PENTRU LOCATIA DIN
BULEVARDUL BASARABIA NR 90

Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sector 2 realizeazi la nivelul local al
sectorului 2 al municipiului Bucuresti, mésurile de asistentd sociald In domeniul protectiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor vérstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror
persoane aflate In nevoie.
Locuinta protejata are ca scop dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati si prevenirea
institutionalizarii persoanelor adulte aflate in comunitate
In cadrul locuintei protejate oferd urmitoarele servicii sociale:

¢ servicil de gézduire si asistentd pentru tineri incadrati in categoria persoanelor adulte cu

handicap neuropsihic;
o servicii de terapie ocupationald, socializare si petrecere a timpului liber

FURNIZAREA, MONTAJUL SI PUNEREA iN FUNCTIUNE A CENTRALEI TERMICE
PENTRU LOCATIA DIN BULEVARDUL BASARABIA NR 90

In conformitate cu prevederile Standardului 22 — conditii de locuit conform Ordinul 89/2004 furnizorul
de servicii sociale are obligatia de a dota camerele beneficiarilor cu instalatiile si echipamentele care
asigurd lumind si  ventilatie naturald, precum §i o temperaturdi optimi In orice
sezon: “dormitoarele/camerele personale dispun de instalatiile/echipamentele adecvate pentru
asigurarea incdlzirii acestora in sezonul rece, respective aerisire in sezonul cald”.

Proiectarea, executia si exploatarea centralelor termice trebuie si asigure nivelul de performanti pentru
cerintele de calitale conform Legii nr 10/95 cu toate modificirile si completirile ulterioare.
Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea,
pe intreaga duratd de existentd a constructiilor , urméitoarele cerinte :

a) Rezistentd mecanica si stabilitate

b) Securitate la incendiu

c) Igieni, sindatate si mediu inconjurator

d) Sigurantd si accesibilitate in exploatare

e) Protectie impotriva zgomotului

f) Economie de energie si 1zolare termici

g) Utilizarea sustenabili a resurselor naturale

Strada Olari ne.d5 (fost 11-13), Sector 2, Bucuresti
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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

In perioada 2002-2020 incilzirea spatiului si producerea apei calde menajere a fost produsa de o
centrald model Saunier-Duval F24E -28 kw. Datorita faptului ¢i au fost nenumérate probleme tehnice,
culminind cu spargerea camerei de ardere, centrala termici a fost inlocuiti provizoriu in luna
noiembrie 2020 cu o centrala termica in condensare cu o putere de 30 kw.

Pornind de la situatia existentd centrala existentd se inlocuieste cu 1 centrali termici in condensare cu
putere de minim 24 kW. Centrala termica In condensare se va racorda la instalatia hidraulicd existenta.
De asemenea, metoda de preparare a apei calde menajere raméne aceeasi, fiind furnizati de centrala
termicd. in cazul in care nu existd, atunci trebuie prevazute elemente de sigurantd si protectie in
exploatare cum ar fi detectorul automat de gaz care actioneazi asupra electrovanei ce se afld in
exteriorul imobilului.

Centrala termicé In condensare se va racorda la o instalatie termici deja existentd, iar montajul trebuie
sa prevada inlocuirea filtrului stabilizator de gaz, a robinetelor pe instalatia termica tur-retur, pe apa
rece si caldd menajer, inclusiv a filtrelor y pentru protejarea consumatorilor. Se va monta un filtru
magnetic pe conducta de retur a instalatiei termice inainte de centrala termica pentru protejarea ei
impotriva depunerilor de calcar. De asemenea, in vederea optimizdrii consumului de gaze si a
confortului termic se va monta un termostat de ambient.

Caracteristici centrala termica ;

Putere Tn regim de condensare : min (6,5- 25) kw

Randament sezonier : min 90%

Consum de energie electricd: max 160 W

Consum de gaz Q= max 3 m3/h

Clasificare NOx: min clasa 5

Clasa energeticd : min A

Centrala trebuie s includa in interiorul ei pompa de circulatie cu modulare si sifonul de condens.
Centrala trebuie si aibi cel putin urméatoarele functii :

— protectie la inghet a centralei, protectie la inghet a instalatiei.

— activarea zilnica a pompei pentru prevenirea gripajului

— afisaj utilizator : digital alfanumeric , a parametrilor si setarilor, in timp real

—  sistem avansat de diagnosticare si afisaj a erorilor

—~ istoric functionare si service

— comanda/conectare cu dispozitive avertizare la distantd a avariei centralei

- selectare independentd pentru reglarea temperaturii radiatoarelor §i a temperaturii apei calde
menajere.

— setare mod economic pentru incalzire;

Toate materialele auxiliare st cele necesare pentru automatizarea punctului termic vor fi asigurate
de ofertant.

Centralele termice trebuie si detind certificate CE privind siguranta si performanta.

Steada Qlari ne.d5 (fost 11-13), Secror 2, Bucuresti
Fel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(3021) 252.22.17
Email: social@ social2.ro

www.social2.ro Pagiru\ 2din 3

an
L Netp o Operator date eu caracter personal




DIRECTIA GENERALA DE ASISTENT;\ SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Montajul si punerea in functiune: _

Montajul si punerea in functiune vor presupune parcurgerea urmatoarelor etape :

- demontarea centralei termice existente ' ; ' ;

- modificarea instalatiei de alimentare cu gaze naturale in conformitate cu proiectul tehnic

- montarea instalatiei de canalizare pentru centrala termica cu functionare in condensare

- montarea centralei termice

- punerea in functiune , intocmirea si semnarea proceselor verbale de receptie aferente, efectuarea
receptiei la terminarea lucrrilor, punerea in functiune a centralei, punerea in functiune a instalatiei
de utilizare gaze naturale, daca este cazul si receptia tehnici a instalatiei de utilizare

- instruirea personalului utilizator , de cétre prestator

- autorizarea functionarii ISCIR a centralei termice, de catre prestator

Instalarea echipamentelor se va face respectand legislatia in domeniu. Lucririle aferente vor fi
realizate de catre operatori economici care au in obiectul de activitate realizarea acestor categorii de
lucrari.

Echipamentele de incilzire vor fi insotite la livrare de :

- certificate de calitate,

- certificate de garantie,

- declaratie de conformitate,

- certificate CE privind siguranta si performanta;

- specificatii/fise tehnice in limba roména

- carti tehnice/instructiuni de montare, exploatare si intretinere, instructiuni de protectia muncii
si PSI in limba roména

Garantia produselor si a lucrarii:

Operatorul economic se obliga sd acorde o perioada de garantie de minim 24 luni pentru centrala
termica s1 de minim 24 luni pentru lucrérile de instalare. Garantia echipamentelor incepe de la data
incheierii procesului verbal de receptie si punere in functiune. Timpul de interventie in perioada de
garantie va fi conform pct. 3.4. din documentatie tehnica.

Ing Ana Lixandru
Director Directia Administrativ

Ing ﬁl(rist'na Negru Intocmit,
Sef Sel'i‘\viciu dnyinistrativ Viorel Tongscu
= ,\ Inspector
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 1.4 - LOCATIA 4
ACHIZITIE CENTRALA TERMICA PENTRU LOCATIA DIN
CALEA MOSILOR NR 229, Sector 2

Directia Generald de Asistentd Sociald gi Protectia Copilului Sector 2 realizeazi la nivelul local al
sectorului 2 al municipiului Bucuresti, misurile de asistentd sociald in domeniul protectiei copilului,
familiet, persoanelor singure, persoanelor vérstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricdror
persoane aflate In nevoie.
Locuinta protejata are ca scop dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati si prevenirea
institutionalizarii persoanelor adulte aflate in comunitate
in cadrul locuintei protejate ofers urmitoarele servicii sociale:

o servicil de gidzduire si asistentd pentru tineri incadrati in categoria persoanelor adulte cu

handicap neuropsihic;
» servicii de terapie ocupationald, socializare si petrecere a timpului liber

FURNIZAREA, MONTAJUL SI PUNEREA iN FUNCTIUNE A CENTRALEI TERMICE
PENTRU LOCATIA DIN CALEA MOSILOR NR 229, Sector 2

In conformitate cu prevederile Standardului 22 — conditii de locuit conform Ordinul 89/2004 furnizorul
de servicii sociale are obligatia de a dota camerele beneficiarilor cu instalatiile si echipamentele care
asigurd lumind i ventilatie naturald, precum s§i 0 temperaturd optimd Tn  orice
sezon: "dormitoarele/camerele personale dispun de instalatiile/echipamentele adecvate pentru
asigurarea incdlzirii acestora in sezonul rece, respective aerisive in sezonul cald”.

Proiectarea, executia si exploatarea centralelor termice trebuie sa asigure nivelul de performanti pentru
cerintele de calitate conform Legii nr 10/95 cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea,
pe intreaga duratd de existentd a constructiilor , urmétoarele cerinte :

a) Rezistentd mecanica si stabilitate

b) Securitate la incendiu

c) lgiend, sandtate si mediu inconjurator

d) Sigurantd si accesibilitate in exploatare

€) Protectie Impotriva zgomotului

f) Economie de energie si izolare termicd

g) Utilizarea sustenabila a resurselor naturale
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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S$I PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Pornind de la situatia existents, din puterea instalata de 32 kW formati dintr-o centrald murala de 32
kW, fabricatie 2014, se inlocuieste cu o centrald termicé in condensare cu putere de minim 35 kW.
Centrala termicd In condensare se va racorda la instalatia hidraulicsi existents. Metoda de preparare a .
apel calde menajere raméne aceeasi, fiind furnizati de centrala termica.

De asemenea, trebuie prevazute elemente de sigurantd si protectie in exploatare cum ar fi detectorul
automat de gaz care actioneazi asupra electrovanei ce se afla in exteriorul imobilului.

Centrala termicd in condensare se va racorda la o instalatie termica deja existentd, iar montajul trebuie
sa prevadd Inlocuirea filtrului stabilizator de gaz, a robinetelor pe instalatia termici tur-retur, pe apa
rece si caldd menajerd, inclusiv a filtrelor y pentru protejarea consumatorilor. Se va monta un filtru
magnetic pe conducta de retur a instalatiei termice Inainte de centrala termici pentru protejarea ei
impotriva depunerilor de calcar. De asemenea, In vederea optimizirii consumului de gaze si a
confortului termic se va monta un termostat de ambient.

Caracteristici centrala termica :

Putere In regim de condensare : min (7- 25) kw

Randament sezonier : min 90%

Consum de energie electricd: max 200 W

Consum de gaz Q=max 4 m3/h

Clasificare NOx: min clasa 5

Clasa energeticd : min A

Centrala trebuie sa includi in interiorul el pompa de circulatie cu modulare si sifonul de condens.
Centrala trebuie s aibi cel putin urmétoarele functii :

— protectie la inghet a centralei, protectie la inghet a instalatiei.

— activarea zilnica a pompei pentru prevenirea gripajului

— afisaj utilizator : digital alfanumeric , a parametrilor §i setarilor, in timp real

— sistem avansat de diagnosticare si afisaj a erorilor

— istoric functionare §i service

— comanda/conectare cu dispozitive avertizare la distantd a avariei centralei

— selectare independentd pentru reglarea temperaturii radiatoarelor si a temperaturii apei calde
menajere.

— setare mod economic pentru incalzire;

Toate materialele auxiliare si cele necesare pentru automatizarea punctului termic vor fi asigurate
de ofertant.

Centralele termice trebuie sé detini certificate CE privind siguranta si performant.

Montajul si punerea in functiune:

Montajul si punerea in functiune vor presupune parcurgerea urmétoarelor etape :

- demontarea cenfralei termice existente

- modificarea instalatiei de alimentare cu gaze naturale in conformitate cu proiectul tehnic
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DIRECTIA GENERALA DE ASIST ENTJ\ SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

- montarea instalatiei de canalizare pentru centrala termica cu functionare in condensare

- montarea centralei termice

- punerea in functiune , intocmirea si semnarea proceselor verbale de receptie aferente, efectuarea
receptiei la terminarea lucrarilor, punerea in functiune a centralei, punerea in functiune a instalatiei
de utilizare gaze naturale, daca este cazul si receptia tehnica a instalatiei de utilizare

- instruirea personalului utilizator , de cétre prestator

- autorizarea functiondrii ISCIR a centralei termice, de catre prestator

Instalarea echipamentelor se va face respectand legislatia in domeniu. Lucrérile aferente vor fi
realizate de cétre operatori economici care au In obiectul de activitate realizarea acestor categorii de
lucrari.

Echipamentele de incalzire vor fi Insotite la livrare de :

- certificate de calitate,

- certificate de garantie,

- declaratie de conformitate,

- certificate CE privind siguranta si performanta;

- specificatii/fise tehnice in limba romana

- carti tehnice/instructiuni de montare, exploatare si intretinere, instructiuni de protectia muncii
si PSI in limba romana

Garantia produselor si a lucririi:

Operatorul economic se obligd si acorde o perioada de garantie de minim 24 luni pentru centrala
termica s1 de minim 24 luni pentru lucrérile de instalare. Garantia echipamentelor incepe de la data
incheierii procesului verbal de receptie si punere in functiune. Timpul de interventie in perioada de
garantie va fi conform pct. 3.4. din documentatie tehnica.

Ing Ana Lixapdru
Director Directia Administrativ

-

Intocmit,
Viorel Tonescu
Inspector de Specialitate
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\L. SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 2.1 - LOCATIA 1
ACHIZITIE CENTRALA TERMICA PENTRU LOCATIA DIN STRADA
RADOVANU NR 5, BLOC 41, SC 3, AP 108

Pret Pret
can ) . Valoa
nr ) ; unitar unitar Valoare ;
. Denumire | tita re fara beneficiar buget
locatie ¢ fara cu TVA cu TVA
1 TVA | TVA
Centrala
1 termica 1 SRA-LP CiA
24w
Ing Ana Lixandr,

Director Directia Adnyinistrativ

Ing,Crisfina Negru Intocmit,
Sef Serviciy Administrativ Viorel lonescu
k‘Ux Inspector de Specialitate
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STRADA BALOTULUI NR 42, CORP B

ANEXA 2.2 - LOCATIA 2
ACHIZITIE CENTRALA TERMICA PENTRU LOCATIA DIN

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Pret Pret
) can ) . Valoa
IS nr . . unitar unitar Valoare ]
'y . Denumire | tita re fara beneficiar buget
locatie te fara cu TvA | ¢ TVA
TVA TVA
Centrala
2 termica 1 CSPAHN CRRN
35kw
Ing Ana Lixandru
Director Directia Admipistrativ
Intocmit,

Sirada Olari nrd5 (fost 11-13), Sector 2, Bucuresti
Tel: +(4021) 252.22.02; Fax: +(46021) 252.22.17
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Viorel Ionescu

Inspector de Specialitate
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 2.3 -LOCATIA 3
ACHIZITIE CENTRALA TERMICA PENTRU LOCATIA DIN
BULEVARDUL BASARABIA NR 90

Pret Pret
can . . Valoa
nr . ) unitar unitar Valoare .
: Denumire | tita re fara beneficiar buget
locatie te fara cu TVA cuTVA
TVA TVA
Centrala
3 termica 1 Pari?lisn_lon SEDII
24kw
Ing Ana Lixand

Director Directia AdmAnistrativ

-

Ing Cristina Negru Intocmit,
Sef Serviciu dnﬁnistrativ Viorel lonescu
Inspector de Specialitate
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

ANEXA 2.4 - LOCATIA 4
ACHIZITIE CENTRALA TERMICA PENTRU LOCATIA DIN

CALEA MOSILOR NR 229
X can [ T Pt T Vet [ vatoars
loeatie Denumire | tita fara cu re fara cu beneficiar buget
te TVA TVA TVA | TVA

Central

4 1:&:1"1'nicaa 1 ASISTENTA SEE

MATERNALA

35kw

Ing Ana Lixandru
Director Directia Administrativ

fntocmit,
Viorel Ionescu
Inspector dejSpecialitate
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PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA §1

ANEXA 3

Locatii si persoane de contact

NR Putere
i ADRESA ILOCATIE Centrala Persoani de contact Telefon
Locatie w
1 Strada Radovanu 5, Bl 41, Sc 3, Ap 108 24 Elena Penciu 0786.233.354
2 Strada Balotului nr 42 Corp B 35 Mihaela Simion 0721.286.624
3 Bulevardul Basarabia nr 90 24 Gabriela Constantin | 0770.800.342
4 Calea Mosilor nr. 229 35 Ton Diaconescu 0733.675.240
Director Directia Administrativ,
Ing Ana Lixandy
Sef Serviciu Administrativ,
Ing/Cristina Negru
Intocmit,

Strada Olari nr13 (fust 11-13), Sector 2, Bucusesti
Tel; H{4021) 252.22.02; Fax: +{4021) 252,22.47
Email: social@ sacialZ.eo
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Viorel Ionescu
Inspector de fpecialitate




