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Specificatii tehnice

Servicii privind realizarea Expertizei Tehnice a Instalatiilor Electrice din Cladirile Sediului
Administrativ din Str. Olari nr. 13-15, Sector 2, Bucuresti

D.G.A.S.P.C Sector 2 isi desfdsoara activitatea in Sediul Administrativ situat in Str. Olari, nr. 13-15
sector 2, Bucuresti. Pe amplasament sunt cinci corpuri de cladire:

e Corp Cl: Imobilul are destinatia de Sediu Administrativ Principal si are regimul de Indltime
S+P+E+M. Imobilul este realizat in jurul anului 1940. Imobilul are o suprafatd desfisuratd de 1065 mp.

e Corp C2: Imobilul are destinatia de Sediu Administrativ Secundar si are regimul de indltime
S+P+2E. Imobilul este realizat in jurul anului 1932. Imobilul arc o suprafatd desfasurata de 739 mp.

e Corp C3: Imobilul are destinatia de Garaj si are regimul de inaltime P. Imobilul este realizat in
jurul anului 1975. Imobilul are o suprafata desfasuratda de 54 mp.

e Corp C4: Imobilul are destinatia de Registratura si are regimul de inaltime P. Imobilul este realizat
in jurul anului 1975. Imobilul are o suprafata desfasurata de 43 mp.

e Corp C5: Imobilul are destinatia de Casierie si Birouri si are regimul de indltime S+P+M. Imobilul
este realizat In jurul anului 1975. Imobilul are o suprafata desfasurata de 332.31 mp.

Va supunem atentiei necesitatea incheierii unui contract de servicii cu o firmd autorizatd pentru
realizarea Expertizei Tehnice a Instalatiilor Electrice pentru constatarea stérii fizice si a gradului de uzura
pentru lucrari de reparatii capitale privind inlocuirea si modernizarea instalatiei electrice datoritd depasirii
duratei normale de functionare (de serviciu) ale instalatiilor, in ansamblul lor:

- Clasa 1: 15 ani;
- Clasa 2: 20 ani;
- Clasa 3: 25 ani.

Expertiza tehnica de calitate va fi intocmita in conformitate cu " Regulamentul privind verificarea
si expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrérilor si a constructiilor,
precum si verificarea calitatii lucréarilor executate" aprobat prin HG nr.925/1995 si cu prescriptiile din
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, modificatd si completata prin Legile nr. 177/2015,
respective nr. 163/2016.

Pe parcursul activititii de expertizare tehnica vor fi analizate:

1. conditiile de amplasament si exploatare a instalatiei electrice existente

2. starea instalatiei electrice care se supune expertizei tehnice de calitate

3. documentele care au stat la baza realizarii instalatiei electrice

4. prevederile din reglementdrile tehnice care vor sta la baza efectudrii expertizei tehnice de
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calitate privind lucrérile de reparatii capitale in vederea Inlocuirii si modernizirii instalatiei electrice
existente,

Expertiza tehnica de calitate In domeniul instalatiilor electrice (Ie) reprezintd verificarea
proiectului de specialitate §i a executiel lucrarilor de instalatii electrice aferente cladirii existente la
stadiul fizic actual, in raport cu cerintele fundamentale aplicabile din "Legea nr. 177/2015, pentru
modificarea si completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii" $i anume:

a) rezisten{d mecanicé si stabilitate

b)  securitate la incendiu

¢) igiend, sénitate i mediu inconjuritor

d) sigurantd si accesibilitate In exploatare

e} protectie Impotriva zgomotului

f)  economie de energie si izolare termicd

g)  utilizare sustenabili a resurselor naturale

Pentru realizarea expertizei tehnice de calitate au fost executate urmétoarele operatiuni:

e inspectia vizuald (la fata locului) pentru evaluarea conditiilor de amplasament a instalatiei

electrice

e analizareca documentelor care au stat la baza realizirii instalatiei electrice

o culegerea de informatii i o analiza tehnicé a instalatiei existente, precum si a lucrarilor care

urmeazi a fi realizate in vederea inlocuirii si modernizérii a instalatiei electrice existente, cu

reprezentanti ai Beneficiarului

o Intocmirea raportului de expertiza tehnicd de calitate, In conformitate cu reglementérile tehnice

si cu legislatia de specialitate Tn vigoare,

Expertiza se va face si pentru a analiza respectarea conditiilor tehnice de functionare a
instalatiilor electrice in clidire i In principal al sigurantei In exploatare si a sigurantei la foc.

Expertiza tehnicd va fi realizatd pe baza Normelor si Normativelor in vigoare, precum si a
documentatiilor puse la dispozitie de ctre beneficiar, printre care:

e Planurile de arhitecturd cu situatia existentd

Se are In vedere respectarea urmatoarelor Legi, Norme si Normative actuale:

e Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, modificatd si completatd prin legea
nr.117/2015 si prin Legea nr.163/2016;

e Legea nr. 50/1995 privind autorizarea executdrii constructiilor, republicatd prin H.G.
nr.525/1996 (cu modificirile i completérile ulterioare),

e Legea nr.307/2006 actualizatd 2019 - Legea privind apérarea Impotriva incendiilor;

o H.G. 300/2006 actualizatii privind cerintele minime de securitate si sdnitate in munca pentru
santierele temporare sau mobile;

e H.G. nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificare si expertizarea tehnicé a
proiectelor, expertizarea tehnici a executiei lucrérilor si a constructiilor, precum si verificarea
calitétii lucrarilor executate;

e H.G. 955/2010 actualizatd 2020 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
1425/2006;

e HG 1007/2004 - Regulament de furnizare a energiei electrice la furnizori;
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e Normativ I 7/2011 privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor

e 118/1 2001 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de curenti slabi
aferente cladirilor civile si de productie;

e Normativ C56/2 - 2002 pentru verificarea calitéfii si receptia lucririlor de instalatii aferente
constructiilor

e C 300-1994 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucririlor de
constructii si instalafii aferente acestuia

e NTE 006/06/00 - Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit n
retelele electrice cu tensiunea sub 1kV.

e NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

e PE101/1985 - Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare
cu tensiuni pestelkV;

e PE116/1994 actualizat - Normativ de incerciri si misuritori la echipamente si instalatii
electrice;

e P118/1999 - Normativ de siguranté la foc a constructiilor

e P118/3-2015 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea II1. Instalatii
de detectare, semnalizare si avertizare incendiu.

e PE119/1990 - Norme de protectia muncii pentru activititi Tn instalatii electrice

e PE124/1995 - Normativ pentru stabilirea solufiilor de alimentarea cu energie electrica a
consumatorilor industriali i similari

e NSPM-65/2001 — Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in
exploatare

o Ordinul MAI 166/2010 pentru aprobarea Dispozifiilor generale privind ap#rarea Impotriva
incendiilor la constructii si instalatiile aferente

e S R EN 60529 -~ Grade de protectie asigurate prin carcase
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