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Florin Stef!n VASILE
DOCUMENTATIE TEHNICA
Servicii de verificare, incédrcare/ inlocuirea incarcatutii, reparare, vopsire,
etichetare, sigilare stingatoare de incendiu,
golire stingatoare si dezafectare stingatoare propuse la casare

1. INTRODUCERE

Documentatia tehnica face parte integranti din documentatia de atribuire $i constituie ansamblul cerintelor

pe baza cirora se elaboreazid de citre fiecare ofertant propunerea tehnici.

In cadrul acestei proceduri, Directia Generali de Asistentd Sociali si Protectia Copilului Sector
Ed 5 & b F

2 indeplineste rolul de Autoritate contractantd, tespectiv Autotitatea contractantd in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit capitol
din Documentatia Tehnica $i nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionati in
toate capitolele unde se consideri de citre Ofertant ci aceasta trebuia mentionati pentru asigurarea

indeplinirii obiectului Contractului.

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul contractului il reprezinta prestarea de Servicii de verificare, incitcare/ inlocuirea incarcaturii,
teparare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu, golire stingatoare si dezafectare

stingatoare propuse la casare.
Anexa 1- specificatii tehnice (descrierea serviciilor)

Anexa 2.1. - cantitati servicii de verificare, Incircare/ inlocuirea incarcaturii, reparare, vopsire, etichetare,
sigilare stingatoare de incendiu

Anexa 2.2, — cantitati servicii golire stingatoare si dezafectare stingatoare propuse la casare

Anexa 3 - lista cu adresele locatiilor, persoanele si datele de contact.
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3. DURATA ACHIZITIEI

Pericada pentru care se soliciti incheierea contractului: maf — decembrie 2023, cu posibilitate de

prelungire (ianuarie - aprilie 2024)

4, DESCRIEREA SERVICIILOR

Descrierea serviciilor se regaseste in Anexa 1. la prezenta documentatie tehnica.

5. CONDITII PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR, CALITATE SI RECEPTIE
5.1  ASIGURAREA PERSONALULUI CALIFICAT

5.1.1. Servicile de verificare, incircare/ inlocuirea incarcaturii, reparare, vopsite, etichetare, sigilare
stingatoare de incendiu sunt efectuate numai de catre personal care detine certificat de competenta
profesionala m acest sens, respectiv pentru ocupatia operator in verificarea, reincarcarea si repararea

stingatoarelor de incendiu, cod COR 723306.

5.1.2. Serviciile de golire a stingatoarelor si dezafectare a stingatoarelor propuse la casare sunt efectuate
numai de catre personal care detine certificat de competenta profesionala in acest sens, respectiv pentru

ocupatia operator in verificatea, reincarcarea si reparatea stingatoarelor de incendiu, cod COR 723306.

5.2. PRESTAREA SERVICIILOR

» Personalul desemnat va putta echipament de lucru, ecusoane cu numele si prenumele, in conformitate cu
normele de protectia muncii, tinuta personalului fiind decenta si curata.

> Autoritatea contractanta fiu impune un numar minim de personal, operatorul economic avand obligatia
de a dimensiona structura de personal necesara pentru indeplinirea contractului astfel incat sa-si
demonstreze capacitatea de a executa in mod corespunzator toate activitatile solicitate, conform
comenzilor, graficului de prestare si a programului de lucru indicat, cat si pentru solicitarile/ interventii
urgente.

> Personalul propus de operatorul economic va fi capabil si receptioneze §i si rezolve solicitirile autoritatii
contractante in zilele luni, marti, miercuri §i joi intre orele 8:00 si 16:30, iar vineri intre orele 8:00 si 14:00,
dar prin exceptie de la acest program, serviciile pot fi solicitate si dupa ora 16,30 si in zilele de sambata

si/ sau duminica la solicitarea autoritatii, in mod exceptional, in functe de specificul si necesitatile

centrelor/ creselor/ sediilor DGASPC Sector 2.
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> Confitmarea comenzii $i programul pentru efectuarea serviciilor va fi stabilit de comun acord cu
responsabilul fiecirei locatii cu minim 24 ore inainte de data stabiliti pentru efectuarea serviciuhai
» Va asigura persoana de contact pentru administrarea relatiilor cu personalul autorititii contractante,
comunicirile Si solicitirile acestora;
»  Personalul ofertantului va pistra confidentialitatea datelor si informatiilor la care are acces pe durata
destaguririi activititilor solicitate prin contractul de achizitie servicii.
»  Personalul va respecta regulile de acces in sediile autorititii contractante.
» Prestarea serviciilor se va face in conformitate cu legislatia ptivind protectia muncii, protectiei mediului
si fiscalititii ce se gidsesc pe site-urile ministerelor de resort: www.mmssf.ro, www.mmediu.ro,

www.mfinante.ro etc.

5.2.1. Servicille de verificare, Incircare/ inlocuitea incarcaturii, repatare, vopsire, etichetare, sigilare
stingatoare de incendiu se vor executa pe baza comenzii ferme, tespectandu-se termenele stabilite de prestare
~ max. 5 zile de la primirea comenzii, precum si orarul, stabilit de reprezentantii fiecarei locatit pentru
prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu afecteze activitatea in cadrul locatiei.

Serviciile de verificare, reparate, incdrcare, vopsire, etichetare si sigilare stingitoare se vot efectua, in baza
comenzii, chiar §i pentru un numds minim de 1 buc stingitor.

Pe durata operatiunilor de vetificare, incircare, reparare a stingitoatelor, prestatorul va asigura mijloace de

stingere echivalente (clasa de incendiu si numnar) pentru aceasta petioada, in fiecare locatie

In situatia in care in urma serviciului de verificare a stingatoarelor se constata ca acestea sunt neconforme,
prestatorul va intocmi recomandarea de casare in care se vor regasi urmatoarele informatii:
e locatia
e numarul si tpul stingatoarelor neconforme
e reglementarea legala ce sta la baza recomandatii de casare
® nume si prenume in clar, semnédtura persoanelor care au efectuat serviciile de verificare, Incircare/
inlocuirea incarcaturii, reparare, vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendin
® pume si prenume In clar, semndtura reprezentantului DGASPC Sector 2, ce a receptionat serviciile
din fiecare locatie

o Transportul stingdtoarelor de la/ citte beneficiar intrd in satcina prestatorului
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5.2.2. Serviciile de golire a stingatoarelor si dezafectare a stingatoarelor propuse la casare se vor executa pe
baza comenzii ferme, respectandu-se termencle stabilite de prestare — max. 5 zile de la primirea comenzii,
precum si orarul, stabilit de reprezentantii fiecarei locatii pentru prestatea setviciilor, astfel incat acestea sa nu
afecteze activitatea in cadrul locatiel.

Operatorul economic, prin procesul verbal de casare isi asuma responsabilitatea ca stingatoarele de incendiu
sa fie demontate si dezansamblate, iax componentele din care sunt confectionate sa fie selectate si reciclate in
functic de materialul respectiv.

Stingatoarele de incendiu vor fi demontate si dezasamblate, iar componentele din care sunt confectionate vor
fi selectate si reciclate in functie de matetialul respectiv.

Componentele metalice din care sunt confectionate vor fi selectate si returnate in locatiile autoritatii
contractante sivor face obiectul procedutii de valotificare a bunutilor, conform prevederilor H.G. 841/ 1995,
actualizata.

Inainte de distrugere se vor demonta robinetele si se va asigura golirea completa a reciptentelor mobile.
Agentul de stingere va fi colectat si neutralizat la firmele de profil. In urma acestei activitati, opetatorul
economic va emite un certificat de neutralizare pentru cantitatea de agent de stingere primit, care va {i inmanat
autozitatii contractante.

Distrugerea recipientelor butelii se va face prin taiere astfel incat sa nu mai fie posibila utilizarea acestora.
Procesul verbal intocmit va contine seriile recipientelor butelii distruse.

Copii ale proceselor verbale ale comisiei transmise la ISCIR-INSPECT IT, vor fi inainte si DGASPC Sector
2.

De asemenea, prestatorul prin procesul verbal de casare se obliga ca agentul de stingere sa fie colectat si

neutralizat la firmele de profil. Aceste informatii se vor mentiona in procesul verbal de casare.

5.3. RECEPTIA SERVICIILOR
5.3.1. Receptia serviciilor de verificare, Inciircare/ inlocuirea incarcaturii, reparare, vopsire, etichetare, sigilare
stingatoare de mncendiu se va face prin confirmarea executiei serviciilor, prin semnarea unui proces verbal de
receptie, atat de reprezentantul centrului/ locatiei cat si de reprezentantul societatii prestatoare.

Receptia serviciilor se va face la sediile/ locatile DGASPC Sector 2, de unde au fost ridicate stingitoarele.

»  Dupa prestatea fiecarui serviciu, operatorul economic va prezenta impreuna cu procesele verbale -

otiginale, declaratii de conformitate si calitate pentru serviciile prestate
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Procesele verbale de executie a serviciilor vor fi intocmite de prestator pentru fiecare locatie in parte, in trei
exemplare originale (1 exemplar va ramane in locatle, 1 exemplar revine prestatorului, 1 exemplar se va atasa
facturii), avand specificate in mod obligatotiu cel putin urmatoarele date:
a) locatia
b} data prestarii serviciului
¢) numar si tipul stingatoarelor verificate/ conforme
d) numar si tipul stingatoarelor verificate/ neconforme
e) recomandare de casare in cazul stingatoarelor neconforme
€) nume si prenume in clar, semndtura persoanelor care au efectuat serviciile de verificare, incircare/
inlocuirea incarcaturii, reparate, vopsite, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu
f) nume si prenume in clar, semndtura persoanelor cate au receptionat serviciile din fiecare locatie.
Dupa prestarea fiecarui serviciu, factura — in original, se aduce la sediul autoritatii contractante impreuna
cu urmatoarele documente:
I) Centralizatorul servicillor ce va cuprinde minim urmatoatele informatii: locatii, numar de
stingatoare, tipul stingatoarelor, pretul unitar, valoarea totala a serviciilor prestate
II) Procesele verbal intocmite pentru ftecare locatie - original
III) Declaratie de conformitate pentru serviciile prestate
IV) Certificat de garantie si calitate pentru serviciile prestate

Termenul de verificare a documentelot si de acceptate/ receptie a serviciilor este de 5 zile lucratoare.

5.3.2. Sewviciile de golite a stingatoarelor si dezafectare a stingatoatelor propuse la casate se va face prin
confirmarea executiei serviciilor, prin semnarea unui proces verbal de casare, atat de teprezentantul
centtului/ locatiei cat si de reprezentantul societatii prestatoate.
Procesele verbale de casare vor fi intocmite de prestator pentru fiecare locatie in parte, in trei exemplare
originale (1 exemplar va ramane in locatie, 1 exemplar revine prestatorului, 1 exemplar se va atasa facturi),
avand specificate in mod obligatoriu cel putin urmatoarele date:

a) locatia

b) data prestarii serviciului

¢) numar de stingatoare golite si dezafectate

d} tipul stingatoarelor golite si dezafectate

¢) cantitatea de agent de stingere (kg)
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f) nume si prenume in clar, semnitura persoanelor care au efectuat serviciile de golite a
stingatoarelor si dezafectare a stingatoarelor

g) nume si prenume in clar, semnitura reprezentantului DGASPC Sector 2 ce receptioneaza
procesul verbal de casare

» Dupa prestatea flecarui serviciu, factura — in original, se aduce la sediul autoritatii contractante
impreuna cu urmatoarele documente:

1. Centralizatorul servicillor ce va cuprinde minim urmatoarele informatii: locatii, numar de
stingatoare, tipul stingatoarelor, cantitatea de agent de stingere (kg), pretul unitar, valoarea
totala a serviciilor prestate

2. Procesele verbal de casare intocmite pentru fiecare locatie - original

Termenul de verificare a documentelor si de acceptare/ receptie a setvicitlor este de 5 zile lucratoare.
Componentele metalice din care sunt confectionate vor fi selectate si returnate in locatile autoritati
contractante sivot face obiectul procedurii de valorificare a bunurilor, conform prevederilor H.GG. 841/ 1995,
actualizata.

6. DOCUMENTE CARE VOR INSOTI OFERTA TEHNICA:
6.1. In propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a setviciilor ofertate, precum si
alte informatii considerate semnificative pentru evaluatea corespunzatoate a propunerii tehnice.
6.2. Prin propunetea tehnicd, in ceea ce priveste descrierea tehnicd a setviciilor, ofertantii vor trebui s
intocmeasca un tabel In care vor fi prezentate comparativ serviciile solicitate de autoritatea contractanta cu
serviciile propuse de operatorul economic;
6.3. Operatorul economic va prezenta autorizafie, valabili la depunerea ofertelor si emisi de
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentd — Centrul National pentru Secutitate la Incendiu si Protectie
Civili, pentru efectuarea lucririlor de verificare, reinciircare Si reparare a stingitoatelor de incendiu, cu
exceplia celor care contin gaze fluoturate cu efect de sera in conformitate cu OMAI 87/2010, prezentimdu-
se o copie “conform cu originalul” Stampilati $1 semnati de reprezentantul legal.
In situatia in care, autorizatia expitd pe petioada derulirii acordului — cadru, prestatorul isi ia angajamentul de

prelungite a autorizatiel §i de prezentare a documentului reinoit.

6.4. Operatorul economic va prezenta autorizatie ISCIR valabili pentru activitatea de umplere, teparare,
verificare tehnicd periodicd, scoatere din uz §i casare a recipientelor/ butelillor de gaze compritnate, de tip
stingitoare de incendiu.
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6.5. Operatorul economic va prezenta lista personalului desemnat pentru prestarea servicillor si
certificatele de competente COR 723306.
7. LEGISLATIE:
= Ordinul nr. 138/ 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizatea, verificarea, reincarcarea,
reparatea siscpaterea din uz a stingatoarelor de incendiu
L] Ordinul nr. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendillor
= Legea nt. 307/ 2006 privind aparatea impottiva incendiilor, republicata
= Ordinul nt. 87/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueazi

lucriri in domeniul apéririi impotriva incendiilor, actualizat
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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 1: Specificatii tehnice - Servicii de verificare, incircare/ inlocuirea incarcaturii, reparare,
vopsire, etichetare, sigilare stingatoare de incendiu, golire stingatoare si dezafectare stingatoare
propuse la casare

Potrivit dispozitiilor legale i vigoare, pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de apatare impottiva
incendiilor, precum sila echiparea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, trebuie avut in vedete
faptul ca, stingatoarele de incendiu se verifica anual dupa prima reincarcare, iar operatiunea de reinicatcare
se efectueaza dupa fiecare utilizare, la expirarea pericadei de valabilitate acordate de producatorul
stingatorului de incendiu, la cel mult 3 ani de la prima reincarcare si ort de cate ori se constata scadetea masei
incarcaturi sub toleranta de umplere precizata in standardele aplicabile.

Achizitia acestor servicii este necesara si oportuna pentru a asigura respectarea cerintelor legale in vigoare,
astfel cum rezulta din:

e Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu completarile si modificarile ulterioare
e O.MALnr 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

e OMAIL nr. 138/2015 pentru aprobatea Normelor tehnice privind utilizarea, verificatea,
reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu.

Descrierea sexviciilox

1 Servicii de verificare, incdrcare/ inlocuirea incarcaturii, reparare, vopsire, etichetare,
sigilare stingatoare de incendiu

Avand in vedere prevederile art. 11 Cap. IV din O.M.A.L nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din uzat stingatoarelor de incendiu
» Verificarea, reincarcarea si reparatea stingatoarelor de incendiu trebuie sa se efectueze numai de catre
persoane autorizate in condtile legii.

L1.  Verificarea stingitoatelor de incendiu reprezinti un ansamblu de operatiuni efectuate de citre
g p peral

personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, in scopul de a conferi increderea i

produsul cotespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor functionale demonstrate la modelul

certificat $i cd prezintd siguran{d in exploatare. In urma operafiunilor de verificare, stingitoarele de
incendiu trebuie si corespundi integral cu modelul certificat.

La preluarea stingdtoarelor, prestatorul va proceda la verificarea functionalititii acestora, in prezenta unui
reptezentant al centrului/sediului.

Operatiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingitor de incendiu, In funcde de tipul acestuia,
sunt:

- Verificarea stirii generale a stingitorului
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- Verificarea integrititii exterioare a recipientului stingitorului (verificarea existentei urmelor de
coroziune, lovituri, zgirieturi, Santuri, etc)
- Verificarea existenfei monometrului §i a indicatiilor acestuia (se verifici daci manometrul este fixat
pe stingitor, daci acesta lucreazd liber $i dacd indici presiunea in limite acceptabile)
- Verificatea furtunului/ duzelor de refulare/ pilnie (vetificarea stirii de integritate si de functionare
a furtunului/ duzei de refulare; existenta unor detetioriri, cripituri, fisuri, spirtari).
-~ Verificarea stirii de Incdrcare prin cintirire (cantirirea stingdtorului, compararea masei obfinuti cu
masa stingdtorului gol la care se adaugi incircitura nominali).
Dupa efectuarea lucrarilor de verificare, prestatorul va martca ptin aplicarea, la loc vizibil, etichete
autoadezive, care vor contine inscriptionati cu urmatoarele informatii: denumirea si sigla prestatorului,
data efectuarii verificarii/ reincarcarii/ repararii, hana si anul la care trebuie efectuata urmatoarea

verificare, caracteristicile fiecarui stingator care trebuie sa corespunda cu cele constructive, instructiuni de

utilizare.

Stingatoarele vor fi ridicate de catre prestator de la locutile de amplasare (locatiile DGASPC Sector 2),
vetificate si/ sau reparate si returnate institutiei noastte, tot la locurile de unde au fost ridicate.

In cazul stingitoarelor care nu mai corespund din punct de vedere tehnic standardelor in vigoare, fitma
prestatoare va elibera certificate de constatare si propuneri pentru casare (in care se va consemna tipul
stingatorului, motivul casarii, etc) semnate si parafate.

1.2. Incircarea/ reincarcarea stingitoarelot

Incircarea/ teincarcarea stingitoarelor de incendiu reprezintd un ansamblu de operatiuni efectuate
de citre personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, prin care un stingitor de
incendiu este repus in stare de functionare in urma descircirii prin utilizare, descircarii accidentale san
ca urmare a epulzirii termenului normat

Incircarea/ reincircarea este insotiti in mod obligatorin §i de o verificare, cu scopul de a confer
increderea cd produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor functionale
demonstrate de modelul certificat §i cd prezinta siguranti in exploatare.

fn urma operatiunilor de (re)incircare, prestatorul emite o declaratie de conformitate prin care declari pe
propria rispundere, ci stingitoarele (re)incircate corespund. In cazul in care in urma operatiunilor de
(re)incdrcare se constatd existenta unor defectiuni, se procedeazi, dupi caz, la remedierea acestora
conform operafiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingitorului de incendiu.

Incarcarea/ reincarcarea stingatorului se face numai cu agentul de stingete similar cu cel
original cu care a fost incarcat de producator si cu care a fost certificat.

Conform O.M.A.L nr. 138/2015 penttu aprobarea Normelotr tehnice privind utilizatea, vetificarea,
reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu, art. 20 alin. (3) ,,In urma
operatiunilor de reincarcare, prestatorul emite o declaratie de conformitate prin care declara pe propria

raspundere ca stingatoarele de incendiu reincarcate corespund integral cu modelul certificat,,.

Strada Olsel nr 15 (fost 11-13), Sector 2, Bucuresti
Tel: +(4021} 252.22,02; Fax: +(4021) 232,22.97
Eanail: seciallif secial2.ro

www,social2.eo Pﬂ.gil’lﬁ 2din 5

o]
£ O
1 Hetg htﬁ Orperatsr date cu caracivr personal




Pl

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

1.3. Etichetarea stingatoarelor se efectucaza in vederea recunoasterii usoate a datei efectuarii
verificatii/ incarcatii si a societatii care a efectuat operatiile respective.
Pentru marcare se vor aplica pe corpul stingatorului, Ia loc vizibil, etichete autoadezive, realizate din
material durabil, care vor contine inscriptiondti cate nu se pot Sterge o petioada lungi de tmp si cate vor
fi rezistente la agentii externi: uled, api, praf, ete.
Modelul etichetei pentru verificarea, refncilrcarea sau reparatrea stingitoarelor de incendiu va fi cel din

Anexa nr. 2 la Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reincircarea, repararea §i scoaterea din uz a
stingitoarelor aprobate prin Ordinul MAI nt. 138/ 2015.

14.  Repararea stingitoarelor

Constatarea defectiunilor se realizeazi gratuit, inlocuind piesele/ consumabilele/ materialele ce nu mai
corespund si nu permit functionarea in siguranta a echipamentului.

Repararea stingitoarelor de incendiu reprezintd un ansamblu de operatiuni efectuate de citre personal de
specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, aplicabile unui stingitor la care au fost constatate

defectiuni, pentru repunerea acestuia in stare de functionare.

Repararea are rolul de a confert increderea ci produsul corespunde integral din punct de vedete al
caracteristicilor funcfionale demonstrate la modelul certificat $i ci prezined siguranti in exploatare. Nu

face obiectul reparirii, recipientul stingftorului.

Lucrarile trebute sa se realizeze in conformitate cu instructiunile producatorului stingatorului de incendiu
si trebuie sa se utilizeze aceleasi mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta
producatorului stingatorului de incendiu, precum si aceleasi piese de schimb conform modelului
certificat,,.

fn urma operatiunilor de repatare, prestatorul emite o declaratie de conformitate prin care declard pe
propuia rispundere ci stingitoarele de incendiu teparate corespund integral cu modelul certificat.

Operatiunile realizate pentru repararea unui stingitor de incendiu, in functie de tipul acestuia:

- Ildentificarea defectelor ce trebuie inkiturate desfacerea fitinguiilor de pe recipientul stingitorului,
indepirtarea celor detetiorate $i Inlocuirea cu altele noi, recipientul stingitorului nu face obiectul
reparirii)

- Verificarea Ia presiune a recipientului stingitorului (daci este cazul}, a supapei si ansamblubui furtun

- Asigutarea $1 inlocuirea pieselor defecte. In situatia in care se constata necesitatea inlocuirii unox

piese defecte, acestea vor fiinlocuite de prestator, pretul pieselor fiind inclus in costul serviciilor.

- Reasamblarea stingitorului (refacerea montajului si presutizarea stingitorului)
Prestatorul are obligatia de a4 garanta ca lucrarile executate prin contract, sunt de calitate, executate
conform notmelor in vigoare, nemodificand caracteristicile tehnice si de calitate ale echipamentului.

Strada Olari nr.15 (fast 11-13), Sector 2, Bucuresti
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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Garantia subansamblelor inlocuite va fi in conformitate cu garantia specificata de catre producator.
Garantia acordata de catre prestator, pentru toate piesele de schimb, nu poate fi mai mica decat gatantia
acordata de catre producator.

o Termenul de garantie pentru reparatii stingétor va fi de minim 12 luni.
o Termenul de garantie pentru reparatii cu inlocuire de piese va fi de minim 12 Iuni.

2. Servicif de golire stingaroare si dezafectare stingatoare propuse la casare

Serviciile de golire stingatoare si dezafectare stingatoare propuse la casate se presteaza conform Normelor
tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, repararea si scoatetea din uz a stingatoarelor de incendiu —
ordinul 138/ 2015 si cerintelor tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate,
lichefiate sau dizolvate sub presiune — Prescriptia tehnica PT C5 — 2003.

Conform prevederilor art. 25 din Ordinul M.AL nr. 138/ 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind utilizarea, reincarcatea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor: urmitoatele stingitoare
de incendiu sunt considerate depisite $i nu se mai admit la utilizate maximum 6 luni de la data intririi in
vigoare a prezentelor norme tehnice, urmind ca dupi aceasti perioadi si fie casate:

a) de tip "soda acid";

b} cu spumi chimici;

¢) cu clorobromometan sau tetracloruri de catbon;

d) de unici folosinti mai vechi de 5 ani;

e) care funcfioneazi prin risturnare;

f) cu recipient din cupru sau alami Imbinate prin suduri moale/lipite sau nituire;
g) cu recipient din ofel imbinate prin nituire;

h) pentru care nu se mai gisesc piese originale.

Conform art. 26 alin. (1) Stingitoarele de incendiu portabile $i mobile considerate atipice fatd de standardele
aplicabile, precum G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10 se mai admit la utilizare maximum 2 ani de la
data intririi In vigoare a prezentelor norme tehnice, urménd ca dupd aceasti perioadi si fie casate, alin.
(2) Stingatoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost incircate de citre
producitor Si certificate nu se mai admit la utilizare, urmiénd a fi casate, iar art. 27 la alin. (1) se prevede ca
Stingitoarele de incendiu de unicd folosinta, altele decit cele cu agent curat, trebuie descircate i scoase din
uz in maximum 5 ani de Ia data fabricirii, marcati pe corpul stingitorului, (2) Stingitoarele de incendiu de
unici folosinti cu agent curat trebuie scoase din uz §i trimise citre un centru de reciclare pentru recuperarea
agentului curat in maximum 5 ani de la data fabricirii, marcati pe corpul stingitorului.

Stingatoarele de incendin vor fi demontate si dezasamblate, iar componentele din care sunt confectonate vor
f1 selectate si reciclate in functie de matetialul respectiv.

Strada Olari nr.3 (fest 11-13), Sector 2, Bucuresti

Fel: H(402)) 252.22.02; Iax: +(4021) 252.22.17

Fmail: sociali sacial2ro

www,sociai?.ro Pagina 4din §

ms%

LHerg Ml Operator date cu carneter persomal




DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Componentele metalice din care sunt confectionate vor fi selectate si returnate in locatiile autoritatii
contractante sivor face obiectul procedurii de valorificare a bunurilor, conform prevederilor H.G. 841/ 1995,
actualizata.

Inainte de distrugere se vor demonta robinetele si se va asigura golirea completa a recipientelor mobile.
Agentul de stingere va fi colectat si neutralizat la firmele de profil. In urma acestei activitati, operatorul
economic va emite un certificat de neutralizare pentru cantitatea de agent de stingere primit, cate va fi inmanat
autoritatil contractante.

Distrugerea recipientelor butelii se va face prin taiere astfel incat sa nu mai fie posibila utilizarea acestora.
Procesul verbal intocmit va contine setiile recipientelor butelii distruse.

Copii ale proceselor verbale ale comisiei transmise la ISCIR-INSPECT IT, vor fi inainte si DGASPC Sector
2

La finalul demersului, prestatorul va intocmi procese — verbale de casare, in 3 exemplare: 1 exemplar va
fi inmanat reprezentatului centrului/ locatiei, 1 exemplar va ramane operatorului economic si 1 exemplar va
fi atasat facturii, impreuna cu un certificat de neutralizare pentru cantitatea de agent de stingere primi,

care va fi transmis, de asemeneca, beneficiarului (centru/ cresa/ sediu DGASPC Sector 2).

Operatiunile de golire a stingatoarelor si de scoatere dinuz a stingatoarelor se va face cu respectatea cerintelor

de mediu.

Luminita GHIBA

Inspector pecialitate
Strada Olari ne 15 (fost 11-13), Sector 2, Bucureyu
Teb +(4021) 252.22.02; Pax: +(H121) 252.22.17
Email: secial@ secial2.ro
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 2.1. — Cantitati servicii de verificare, incdrcare/ inlocuirea incarcatutii, reparare, vopsite,
etichetare, sigilare stingatoare de incendiu: mai 2023 — decemburie 2023 cu posibilitate de prelungire
(ianvarie-aprilic 2024)

M

Strada Olani ne.15 (fost 1013), Sector 2, Bucuresti
Tel: +(H21) 252.22.02; Tax: +(4021) 232,22.17
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Nt Tip stingator Cantitate necesara Cantitate necesara Canfitate necesara
crt mai-decembrie 2023 | ianuarie-aprilie 2024 totala
1 | Stingator tip P 1 3 0 8

2 | Stngator tip P 2 19 0 19
3 | Stingator tip P 3 8 0 8

4 | Stingator tip P6 378 0 378
5 | Stingator tip P 9 1 0 1

6 | Stingator tip G 2 4 0 4

7 | Stingator tip SM 6 1 0 1

Andrei Razvan\]%BONDURATEANU
Director Dirdctia Administrativ
Luminitd GHIBA
Inspector pecialitate
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Anexa 2.2. — Cantitati Servicii de golire stingatoare si dezafectare stingatoare propuse Ia casare
mai 2023 — decembrie 2023 cu posibilitate de prelungire ianuarie 2024 - aprilie 2024

Nr Tip stingator Numar Numar stingatoare/ Numar
crt stingatoare/cantitate cantitate stingatoare/
. . ' , . cantitate totala
mai — decembrie 2023 lanuarie-aprilie
2024
1 Stingator tip P 6 6 0 0
3 | Agent de stingere rezultat in 36 kg 0 36 kg

urma golirii  stingatoarelor
scoase din uz (propuse la
casare)

Razvan Andrei CONDURATEANU

Director Directra-Administrativ

ing. Ceisting NEGRU

Sef serviciy/ W/m'strau'v

Luminita GHIBA

Inspector ialitate
Strada Olacd sir.15 (fost 11-13), Sector 2, Bucuresti
Tek +(4021) 252.22.02; Fax: +(4021) 252.22.17
Email: socialif social2.ro
www.social2.eo Pagina 1din1l
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Anexa 3 — Locatil, persoane si date de contact

CONSILIUL LOC

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2

Luna mai 2023
1(\31; Locatia Cantitate |Tip echipament |Date de contact
1 [Aleea Cislaunr 5bl. 3 D ap 30 2 Stingatoare P 6 |Alexandru Raileanu 0761.605.300
2 |Str Tepes Voda nr 7 Stingatoare P 6 [Marilena Popa 0770.799.847
Tuna iunie 2023
| 3
Crt Locatia Cantitate |Tip echipament |Date de contact
1 |Str Mihail Glinka nr 7 A 1 Stingatoare P 6 |Liliana Diaconescu 0770.799.721
Luna august 2023
Nr.
Cjt Locatia Cantitate |Tip echipament |Date de contact
1 [Str Aaron Florian nr 5 7 Stingatoare P 6  |Carmen Neagu 0723.653.441
Luna septembrie 2023
N -
Crlt Locatia Cantitate |Tip echipament [Date de contact
1 |Str Heliade intre vii nr 36 2 Stingatoare P 6 jOlivia Jonescu 0786.233.351
2 1Sos Pantelimon nr 301 6 Stingatoare P 6 |Gelu Stoichici 0722.216.426
Luna octombrie 2023
cht Locata Cantitate [Tip echipament |Date de contact
1 |LP Radovanu nr 5 bl 41 ap 108 Stingatoare P 6 |Gheorghe Tordache 0734.852.090
2 |Str Balotului nr 42 Cotp B+C Stingatoare P 6 |Mihaela Simion 0721.286.624
3 |Str Balotului nr 42 Corp A 16 Stingatoare P 6 |Florina Bolohan 0723.562.856
4 |Str Balotului nr 42 Corp A 4 - |Stingatoare P 3 |Florina Bolohan 0723.562.886
5 [Stt Balotului nr 42 Corp B+C 1 Stingatoare G 2 |Mihaela Simion 0721.286.624
6 |Str Gheorghe Serban nr 7 A 17 Stingatoare P 6 |Vasile Dima 0745.085.997
7 |Str Ripiceninr 6 A 0 Stingatoare P 6 |Mihaela Lazar 0746.096.325
8 |[Str Oituz nr 9 8 Stingatoare P 6 |Dora Dumitru 0741.129.934
9 [Str Ripiceni nr 6 A 2 Stingatoare G 2 |Mihaela Lazar 0746.096.325
10 |Str Ripicenine 6 A 1 Stngator SM 6 |Mihaela Lazar 0746.096.325
11 |Str Valer Dumitrescu nr 33 10 Stingatoare P 6 |Daniela Vilcu 0761.134.776
12 |Sos Colentinant 55 F k 1 Stingatoare P 6  [Paula Catana 0770.799.834




13 1Str Oituz nt 9 (CZRRCDME) 8 Stingatoare P 6 [Eduard Oana 0770.801.267
Luna noiembrie 2023
lgjt Locatia Cantitate |Tip echipament |Date de contact
1|{Str Dimitrie Racovita nr. 22 20|Stingatoare P 6 |Ion Diaconescu 0733.675.239
2|Calea Mosilor nr. 229 9|Stingatoare P 6 [lon Diaconescu 0733.675.239
3]Str Olari nr 15 35|Stingatoare P 6 [Elena Balaceanu 0720.220.509
4{Calea Mosilor nt. 132 4|Stingatoare P 6 |Alexandru Filipov 0786.273.115
5|Str Mihail Glinka nr 7 A 3|Stingatoare P 6 [Liliana Diaconescu0770.799.721
6|Bdul Basarabia nr 90 2|Stingatoate P 6 |Gabriela Constantin 0747.791.165
7|Str Viitorulud nr 52-54 6|Stingatoare P 6 |Catalin Bagoli 0727.300.454
81Sos Vergului nr 21-29 bl G1-G4 ap 90 2|Stingatoare P 6  [Andreea Badaluta 0732.007.697
9/Sos Pantelimon nr 301 (parc auto) 8|Stingatoare P 1 |Elena Balaceanu 0720.220.509
- 10|Sos Pantelimon nr 301 (parc auto) 19|Stingatoare P 2 |Elena Balaceanu 0720.220.509
“ 11|Sos Pantelimon nr 301 (patc auto) 4{Stingatoare P 3 |Elena Balaceanu 0720.220.509
12iStr Mihai Eminescu nr 87 19|Stingatoare P 6 |Mirea Constantin 0724.654.722
13|LP Ciocarlici nr 14 b1 D 9 ap 2 2|Stingatoare P 6 |Gheorghe Iordache 0734.852.090
14|LP Stolnicul Vasile nr 17 bl 42 ap 20 2|Stingatoare P 6 |Gheorghe Tordache 0734.852.090
15|C.C. Sos Vergului nr 15 bl H3A ap 36 2|Stingatoare P 6 |Gheorghe Tordache 0734.852.090
16]Str Sf. Ecaterina nr 9 25|5tingatoare P 6 [Manuela Lupes 0755.484.848
17|Bdul Basarabia nr 96 2|Stingatoare P 6 |Marga Niculae 0723.005.923
18|S0s Colentina nt 55 F 1jStingatoare P 6 |Paula Catana 0770.799.834
191Str Tampanr 1 bIB 1 ap 4 2|Stingatoare P 6 |Alexandru Raileanu 0761.605.300
20iStr Sold Zambila Jonitanr 2bl7 C  ap
30 2|Stingatoare P 6 [Alexandru Raileanu 0761.605.300
211S0s Pantelimon nr 291 bl 9 ap 23 2|Stingatoare P 6 [Alexandru Raileanu 0761.605.300
;- 22|Str Delfinului nr 1 b1 D 16 ap 36 2{Sungatoare P 6 [Alexandru Raileanu 0761.605.300
- 23 Sos Pantelimon nt 254 bl 55 ap 176 2|Stingatoare P 6 |Alexandru Raileanu 0761.605.300
24|Sos Colentina nr 76 bl 111 ap 47 2|Stingatoare P 6 |Alexandru Raileanu 0761.605.300
25(Str Ciocatliei nr 32 b1 D 24 ap 3 2|Stingatoare P 6 [Alexandru Raileanu 0761.605.300
26(Str Rascoala 1907 nr 8 bl 13 ap 51 2|Stingatoare P 6 |Alexandru Ratleanu 0761.605.300
27|Str Rascoala 1907 nr 11 bl 16 ap 189 2|Stingatoare P 6 |Alexandru Raileanu 0761.605.300
28[Str Vasile Stolnicul nt 17 bl 42 ap 16 2|Stingatoare P 6 |Alexandru Raileanu 0761.605.300
29[Sos Pantelimon nr 286 bl 41 ap 318 2|Stingatoare P 6 | Alexandru Raileanu 0761.605.300
30|Sos Pantelimon nr 291 bl 9 ap 70 2{Stingatoare P 6 |Alexandru Raileanu 0761.605.300
31|Str Maior Vasile Bacila nr 27 b1 31 A ap
16 2|Stingatoare P 6 |Alexandiu Raileanu 0761.605.300
32|Bdul Lacul Tei nr 126-128 bl 17-18  ap
83 2|Stingatoare P 6 [Alexandru Raileanu 0761.605.300
33{Str Grigore Moisil nx 8 bl 9 ap 38 2|Stingatoare P 6 [Alexandru Raileanu 0761.605.300
34|Str Rascoala 1907 nr 11 bl 16 ap 17 2|Stingatoare P 6 {Alexandru Raileanu 0761.605.300
33|Str Traian nr 144 21[Stingatoare P 6 {Mariana Sontea 0769.948.173
36[Str Austrului nr 37 12|Stingatoare P 6 |Laura Tomescu 0722.503.294




37{Str Caroteni nr 21-23 13|Stingatoare P 6 |Constantin Cojocaru 0724.584.029
38|Str Austrului nr 37 1|Stingatoare G 2 |Laura Tomescu 0722.503.294
39(Str Austrului nr 37 1|Stingatoare P9 |Laura Tomescu 0722.503.294
40|Str Gheorghe Serban nr 7 10{Stingatoare P 6  |Elena Sava 0735.246.869
Luna decembrie 2023
Igjt Locatia Cantitate |Tip echipament |Date de contact
1 [L.P Ciocatlieci nr 14 b1 D 9 ap 2 1 Stingator P6 Gheorghe lordache 0734.852.090
2 |LP Stolnicul Vasile nr 17 bl 42 ap 20 1 Stingator P6 Gheotghe lordache 0734.852.090
3 |LP Radovanu nt 5 bl 41 ap 108 1 Stingator PG Gheorghe Tordache 0734.852.090
4 |LP Pantelimon ntr 326 bl D 2 ap 55 1 Stingator P6 Gheorghe Iordache 0734.852.090
5 |LP Verguluinr 65 bl 17 ap 415 1 Stingator P6 Gheorghe Iordache 0734.852.090
C.Z.,,Un pas inainte,,- Str Radovanu nr 7
6 (bl42sclap3 1 Stingator P6 Gheotghe Jordache 0734.852.090
7 |Str Balotului nr 42 Corp B+C 5 Stingatoare P 6 |Mihaela Simion 0721.286.624
E,FS Str Balotului nr 42 Coirp A 12 Stingatoare P 6 |Florina Bolohan 0723.562.886
-y |Str Gheorghe Serban nr 7 17 Stingatoare P 6 |Elena Sava 0735.246.869
10 [Str Sf. Ecaterina nt 9 10 Stingatoare P 6 |[Manuela Lupes 0755.484.848
11 |Str Mihail Glinka nr 7 A 4 Stingatoare > 6 {Liliana Diaconescu 0770.799.721
12 |Str O1ituz nr 9 4 Stingatoare P 6 |Dora Dumitru 0741.129.934
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