POPESCU V.C. PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

Tel. 0723.85.63.43

e-mail: valentin.popescu81@gmail.com

Nr. Ord. Reg. Com./an: F40/1222/24.07.2017

C.U.L:38020692

Sediul: Sos. Orhideelor, Nr.19, bl. 1, s¢.2, et. 5, ap.126, Sector 6, Bucuresti

LUCRARI DE REPARATII CURENTE LA CENTRUL CIRESARII -
STRADA RON FLORIAN NR. §

MEMORIU TEHNIC

1. ELEMENTE GENERALE
1.1. Denumirea autorititii contractante: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI -~ SECTOR 2.
1.2. Adresa: Str. Olari, nr. 15, sector 2, Bucuresti.
1.3. Obiectul achizitiei: Lucriri de reparatii curente la Centrul Ciresarii din str. Aaron
Florian, nr. 5, sector 2, Bucuresti
1.4. Codul CPV aplicabil: 45453100-8 Lucriiri de renovare.
( | 1.5. Valoarea estimata a lucrérilor: 436.226,08 lei farii T.V.A., respectiv 519,109,04 lei cu T.V.A.
1.6. Legislatia aplicabil:
Prezentul memoriu tehnic a fost elaborat In conformitate cu prevederile legislatiei roménesti in
vigoare, in temeiul urmatoarelor acte normative:
- Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotirirea Guvernului nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului~cadru din Legea nr.
98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completirile ulterioare;
- Hotiridrea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutului cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor cu finanfare din fonduri publice,

cu modificérile si completarile ulterioare;
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- Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1568/2002, pentru aprobarea reglementrii tehnice ,,Ghid privind
elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucriiri §i obiecte de constructii pentru investitii realizate din
fonduri publice”, indicativ P 91/1-02;

- Legea nr. 10/1995, Republicatd, privind calitatea in constructii, cu modificirile si
completirile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 Republicati, privind autorizarea executiirii lucrarilor de constructii, cu
modificérile §i completarile ulterioare;

- Regulamentul CE NR. 213/2008, al Comisiei Europene din 28 noiembrie 2007, de
modificare a Regulamentului (CT) . 2195/2002 al Patlanentului Cutopean si al Cousiliului privind
Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale
Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, in ceea ce

priveste revizuirea CPV, publicat In Jurnalu! Oficial al Uniunii Europene din 15.03.2008.

2. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE SI LUCRARILE PROPUSE

Reparatiile in cadrul centrului se realizeazi in mod curent,

- Hol intrare.

Se va inlocui corpul de iluminat.

Usa metalici de la intrarea principald se va repara prin schimbarea balamalelor, manerelor si a
sistemului de inchidere, Se vor demonta placérile cu policarbonat si se vor Inlocui cu plexiglas 4 mm
grosime respectindu-se arhitectura initiald. Se va curiita vopseaua existentii si se vor aplica straturi noi
de vopsea pani la acoperirea totali.

Se va Inlocui radiatorul existent.

- Hol parter.

Se vor Inlocui radiatoarele existente cu modele, caracteristici, dimensiuni §i performante asemanétoare.
Se vor tnlcui corpurile de iluminat

Se vor demonta ochiurile de sticla de la usi si se vor fnlocui cu plexiglas transparent 4mm grosime.
Usile se vor curita de vopseaua existentd si se vor revopsi.
Pentru oglinda incastraté in perete se va confectiona un grilaj din otel vopsit din profil rectangular
20x20x2,5mm, h=2,00m, 1 = 1,70m care va respecta modelul grilajelor exterioare ale ferestrelor.

Usa spre grupurile sanitare de la parter se va desfiinta.

- Casa seiirii principali

Se va confecfiona i monta o ménd curentd pe peretele scirii identici ca dimensiuni, forma, materiale,
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culoare cu cea existentd pe balustradi.

- Grup sanitar personal

Se vor demonta toate obiectele sanitare si electrice.

Se va decoperta faianta, gresia si straturile suport

Se vor reface straturile suport, se va executa o hidroizolatie executata la rece la pardoseald cu ridicarea
pe pereti pe o indltime de 40cm. Faianta noud se va monta pina la in3ltimea de 2,00m.

Se vor monta obiecte sanitare destinate persoanelor cu dizabilitati: vas wc+rezervor la semiinaltime,
lavoar cu baterie si toate accesoriile. Unul din robinetii colfar de %4” de sub lavoar va fi cu dublu
sotviol peuliu tacordatea ta funtun. Se va inoula un dus cu o 1igold u paldoseald, [Fi8 cadild. Se vot
monta 3 bare de sustinere fixate in pereti.

Se vor reface traseele instalatilor de incilzire, sanitare si electrice Ingropate in tencuiali si sapi.

Se va monta un radiator tip portprosop din Al i un corp de iluminat tip aplicd LED 12W rezistenti la
uvmiditate.

Usa de la intrare se va schimba cu aluminiu maro

- Grup sanitar fete

Se vor demonta compartimentarile existente si tAmpliria interioari.

Se vor demonta toate obiectele sanitare si electrice.

Se va decoperta faianta, gresia si straturile suport

Se vor reface straturile suport, se va executa o hidroizolatie executati la rece la pardoseali cu ridicarea
pe pereti pe o indltime de 40cm. Faianta noud se va monta pén la indltimea de 2,00m.

Se vor monta obiecte sanitare destinate persoanelor cu dizabilitafi, lavoar cu baterie si toate accesoriile.
Unul din robinetii coltar de ¥4 de sub lavoar va fi cu dublu servici pentru racordarea la furtun. Se va
monta un dug cu o rigols in pardoseald, fard caditd. Se vor monta 3 bare de sustinere fixate in pereti.
Se vor reface traseele instalatilor de incalzire, sanitare si electrice Ingropate In tencuiald i sapa.

Se va monta un radiator tip portprosop din Al si un corp de iluminat tip aplicd LED 12W rezistenta la
umiditate.

Usa de la intrare se va schimba cu aluminiu maro

- Dormitoare parter

Ferestrele se vor inlocui cu PVC alb cu un ochi oscilobatant si cu sistem de inchidere cu cheie pe
maéner, respectdnd forma si dimensiunile golului initial. Pe cerceveaua mobild se va monta plasa
impotriva insectelor. Pentru dormitoarele cu ferestre spre strada se vor inlocui grilajele exterioare cu

unele avand forma, dimensiunile si arhitectura existents cu cele de pe fatada lateral dreapta.
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Se vor inlocui corpurile de iluminat si aparatele electrice.

- Casa sciirii secundari

Se va demonta grilajul de la accesul parterului.

Se va confectiona §i monta o méni curentd pe peretele scirii identici ca dimensiuni, form3, materiale,
culoare cu cea existentd pe balustrada.

Se va inlocui faianta si stratul suport al acesteia de pe tronsonul parter-demisol.

Se va inlocui usa magaziei de sub scard cu usa din aluminiu.

Se vor desface si reface tencuiclile pe peretii tronsonului de laet]  mansards, acolo unde peretii sunt
afectati de infilira(ii.

Se vor inlocui corpurile de iluminat cu aplice de perete LED 18W.

- Buciitirie

Se va inlocui usa de la intrare cu o uga metalicd rezistenti la foc cel putin 15 min,

- Hol etaj 1

Se va monta un parapet din gipscarton pentru mascarea grilajului spre casa scirii.

Se vor Inlocui toate corpurile de iluminat i aparatele electrice de la acest etaj

Se vor Inlocui toate usile de la acest etaj cu unele din aluminu maro.

- Cabinet medical, etaj 1

Se vor Inlocui placile de faiantd desprinse si umflate, izolat.

- Dormitoare etaj 1

Ferestrele se vor inlocui cu PVC alb cu un ochi oscilobatant si cu sistem de Inchidere cu cheie pe
méner, respectand forma si dimensiunile golului initial. Pe cerceveaua mobila se va monta plasa
impotriva insectelor. Pentru dormitoarele cu ferestre spre strada se vor inlocui grilajele exterioare cu
unele avind forma, dimensiunile si arhitectura existentsi cu cele de pe fatada lateral dreapta.

Se vor inlocui corpurile de iluminat si aparatele electrice.

- fnvelitoare

fnvelitoarea din tabl profilati prezint dous zone de infiltratit. Se vor inspecta suprafetele de tabli si
se vor inlocui elemente izolate si se vor sigila cu mastic bituminos prinderile panourilor solare.

O reparatie generald a sarpantei i a invelitorii se recomanda dupa demontarea panourilor solare care
sunt nefunctionale.

Se va interveni si asupra invelitorii din panou sandwich de la nivelul demisolului pe fatada lateral

stdnga unde sunt infiltratii.
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- Curte interioari

Se va reface pavajul deformat din zona intrarii spre magazii.

Se va aseza un strat de piatrd sparti concasaté, granulatie 0-48mm in grosime de 15 cm dupa care se va
compacta, peste care se va asterne un pat de nisip cu granulatie 0-3mm in grosime de 10 cm
compactat. Se vor reaseza pavelele si se vor completa cu pavele noi de aceleasi dimensiuni cu cele
existente.

Se vor ridica la cotd capacele celor doua camine din acea zoni.

Se va confectiona un giilaj ce va proteja sisteinul de conducte din stauga inte@uii principale pe o 1time
de 1,101 si o Tndllime de 2,51, 1espectind waletialele i athitectua grilajelor de la ferestie.

Se va inlocui usa metalics de Ia intrarea In magazia de alimente cu un grilaj metalic

3. ETAPELE PRINCIPALE DE DESFASURARE A LUCRARILOR
- TInceperea lucrérilor se va face dupi transmiterea ordinului de incepere a lucririlor de citre
beneficiar;
- in timpul executiei lucririlor se va pastra locul de muncd curat, respectiv la terminarea
programului de lucru zilnic se va face curitenie;
- se vor respecta normele de securitate In munci si de prevenire si stingere a incendiilor din
domeniu;

- receptia lucrarilor va fi efectuatd In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

4. CONDITII TEHNICE MINIMALE
La executarea lucrarilor se vor respecta:
- prevederile prezentului caiet de sarcini;
- prescriptiile tehnice, standardele si normativele in vigoare;
- normele de protectie a muncii si PSI;
- executantul este obligat s verifice toate dimensiunile pe santier, inainte de procurarea
materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de lucréri;

~ executantu]l va respecta cdile de acces stabilite de beneficiar.

5. ELABORAREA OFERTELOR

Lucririle prezentate vor fi cotate in totalitate de citre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de

a-st prevedea In ofertd propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a
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cerintelor calitative descrise in caietul de sarcini.

Oferta financiara se va intocmi pe baza antemasuritorilor si listelor de cantititi din documentatie
(anexa 1) si dupa vizitarea amplasamentului, astfel:

- se va avea in vedere cd executantul va achizitiona toate materialele si produsele, va asigura
transportul si utilajele necesare executiei lucrarilor, va asigura organizarea de santier (unde este cazul);

- utilitatile (apa, energie electricd) pentru executarea lucrarilor cuprinse in acest caiet de sarcini
vor fi asigurate de beneficiar si nu se vor cota in oferta financiara.

orice diferentd din amplasainent fata de situalia descrisa in acest caiel de satcini si listele de

cantitali va fi anuntald imedial autotitatii contiactante.

- la intocmirea ofertei financiare se va fine cont ca executia lucrérilor sa fie de calitate si sa se
foloseasca materiale de calitate superioara;

- toate lucrérile defectuos executate vor fi indepartate si inlocuite pe cheltuiala ofertantului.

6. TERMEN DE EXECUTIE

Termenul de executie este de 60 de zile de la data transmiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

7. GARANTIA ACORDATA LUCRARILOR
Garantia acordata lucrérilor este de 12 luni de la data incheirii procesului-verbal de receptie la
terminarea a lucrarilor. In perioada garantiei, executantul va remedia toate defectiunile aparute din vina

lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

8. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrdrilor executate va fi efectuatd in conformitate cu prevederile H.G. 273/1994, cu

modificérile si completarile ulterioare.
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